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Реферат 
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Объектом исследования является жилой массив приблизительной пло-
щадью 50.000 м2.. Представляет собой ряд строений – жилых и административ-
ных зданий. Территория объекта пересечена дорогами для перемещения людей 
и транспорта, как внутри жилого массива, так и с внешних его сторон. Инфра-
структура объекта снабжена придомовой территорией с наличием детской 
площадки, торговых помещений, мест для сбора мусора, зонами перемещения 
людей. Объект исследования принадлежит к строениям определенной истори-
ческой давности, но с текущим и продолжающим функционированием, как 
объектов муниципального назначения.  
Целью настоящей работы является создание наружного освещения жи-
лых комплексов с целью повышения качества световой среды при использова-
нии энергосберегающих технологий.  
Проведен анализ текущего освещения жилого массива, выявлено ряд 
проблемных обстоятельств, которые нуждаются в рассмотрении на предмет 
привлечения энергосберегающих технологий, в том числе с обеспечением каче-
ственного и комфортного освещения. В процессе работы был представлен об-
щий дизайн-проект освещения объекта в светотехнической программе DIALux 
и создано освещение отдельных частей объекта. В качестве источников света 
использовались светодиодные светильники и прожекторы. 
Научная новизна исследования заключается в рассмотрении наружного 
освещения города как комплекс основных составляющих окружения человека. 
Настоящая работа направлена на изучение вопросов внедрения и распростране-
ния энергосберегающих технологий в сферу жилищно-коммунального хозяй-
ства.  
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Определения, обозначения, сокращения 
 
В работе использованы следующие обозначения и сокращения: 
АСУНО – Автоматизированная система управления наружным освеще-
нием 
АО -   архитектурное освещение 
ККМ - корректор коэффициента мощности 
КПД - коэффициент полезного действия 
КЕО - коэффициент естественной освещённости 
КСС - кривая силы света 
ЛВД - лампа высокого давления 
МГЛ - металлогалогенная лампа 
НЛВД - натриевые лампы высокого давления 
ОУ - осветительная установка 
РЛВД - ртутная лампа высокого давления 
СЛ – серная лампа 
ЭБ – электронный балласт  
ЭПРА - электронный пускорегулирующий аппарат 
DC – direct current   
LED – light-emitting diode  
LSG – lighting smart grid 
PLC – power line communication 
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Введение 
 
Светотехника в наши дни - важный компонент функциональной органи-
зации среды обитания современного человека. Правильно спроектированное 
освещение площадей и улиц - это не только комфорт и безопасность людей в 
темное время суток, но и мощный инструмент в руках архитектора, позволяю-
щий моделировать различные аспекты эстетического восприятия городской 
среды.  
При этом объектами городской среды в большей своей массе энергопо-
требления являются объекты жилищно-коммунального хозяйства, где потреб-
ности электрического освещения достаточно высоки, но недостаточно сформи-
рованы. Не исключен из обихода свет ламп накаливания, газоразрядных источ-
ников света, которые не обеспечивают нужной цветопередачи, или продолжают 
«трудиться» в режиме невыключения в дневные часы. Тот или другой подход 
не обеспечивает ни комфортного освещения, ни экономии потребляемых энер-
горесурсов.  
Настоящая работа направлена на изучение вопросов внедрения и рас-
пространения энергосберегающих технологий в сферу жилищно-
коммунального хозяйства.  
Данная работа отражает потребности объектов ЖКХ в привлечении мер 
энергосбережения, при обеспечении качественного и комфортного освещения. 
Особое внимание уделяется «немолодым» жилым массивам, где вопросы при-
влечения и реализации программ энергосбережения охватывают комплексные 
задачи по модернизации и обновлению оборудования. Где каждый из объектов 
должен рассматриваться как отдельный, индивидуальный проект с оптималь-
ным для него решением в плане светового благоустройства.  
Данная работа также направлена на привлечение внимания управляю-
щих компаний, городских властей на предмет реализации потребностей жи-
лищно-коммунального фонда в осуществлении мер энергоресурсосбережения, 
как приоритетной задачи. 
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Актуальность темы 
Данная проблематика является приоритетной в формировании меропри-
ятий и специализированных подпрограмм по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности для жилого фонда города Томска.  
Модернизация систем коммунального освещения включает комплекс 
мер и задач, связанных со световым благоустройством домов, а также их при-
домовой территории, с учётом законодательства в сфере энергосбережения и 
рационального использования потребляемых энергоресурсов. 
 
Целью настоящей работы является создание наружного освещения 
жилых комплексов с целью повышения качества световой среды при использо-
вании энергосберегающих технологий. 
       
Задача исследования:  
- Литературный обзор по тематике исследований энергосберегающих 
технологий, как способа ресурсосбережения и экономии;   
- анализ объектов ЖКХ в структуре жилого массива на предмет те-
кущего пользования световым оборудованием в светлое и тёмное время суток; 
- проведение измерений освещенности на территории жилых микро-
районов г. Томска; 
- разработка 3D модели объекта жилого массива и прилегающих тер-
риторий в программе в DIALux; 
- предоставление варианта проектного решения освещения жилого 
массива в рамках современных энергосберегающих технологий. 
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Глава 1. Анализ эволюции искусственного освещения открытых 
пространств 
 
1.1 Об интеллектуальном освещении 
 
Наметившийся в последние годы тренд перехода к созданию интеллек-
туальных систем освещения (Lighting Smart Systems) превращается в мейнст-
рим. При этом становится все более очевидным, что системам с интеллектуаль-
ным управлением требуется также и интеллектуальное проектирование (Smart 
Engineering) [12], которое, в свою очередь, нуждается в осмыслении эволюции 
искусственного освещения, анализе современного состояния систем и прогно-
зировании направлений дальнейшего развития. Это относится не только к тех-
ническим (и программным) средствам систем, но и, собственно, к требуемому 
качеству освещения, диктуемому постоянно возрастающими потребностями, 
которые и являются побудительными мотивами дальнейшего развития. Необ-
ходимо также учитывать, что в последнее время растет понимание ограничений 
в потреблении не только энергии, но и других ресурсов, требуется также учи-
тывать и возможные негативные последствия для среды обитания. 
Существует ряд реализованных проектов разного рода интеллектуаль-
ных энергоресурсосберегающих систем освещения, обеспечивающих улучше-
ние потребительских характеристик. Представляется, однако, что разработчики 
этих проектов часто увлекаются воплощением очередной инновационной кон-
цепции и не ставят перед собой задачи комплексной оценки и сравнения с дру-
гими перспективными проектами. Некоей общепринятой понятийной нормой 
становится получение показателя энергосбережения в 25, 50 или даже 80% в 
сравнении с заменяемыми устаревшими, а зачастую и физически изношенными 
сетями освещения [16]. 
Ограниченный технико-экономический анализ, а чаще всего вообще его 
отсутствие может привести и уже приводит к тому, что внедряются системы,  
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которые вскоре также могут быть признаны устаревшими и малоэффективны-
ми. В связи с этим представляется, что точные определения требуемых потре-
бительских качеств с выводом интегрального экономического критерия сравне-
ния, а также углубленный прогноз развития систем позволят нам, в конце кон-
цов, синтезировать наилучший вариант интеллектуальной энергоресурсосбере-
гающей системы освещения, максимально приближенный к ее идеальному об-
лику [11]. 
Возвращаясь к исходной точке рассуждения, приведём анализ из исто-
рии искусственного освещения. 
 
1.2 Предыстория освещения открытых пространств 
 
Еще до середины XVII в. освещение открытых пространств осуществля-
лось преимущественно факелами, и то по торжественным случаям или при вы-
ездах важных персон. Известен Указ французского короля об освещении при-
легающих к домам территорий с помощью светильников, выставляемых на 
подоконники в частных домах. Понимание необходимости введения вечернего 
освещения улиц для увеличения безопасности и повышения активности город-
ского населения Парижа привело в 1667 г. к изданию королевского Указа об 
учреждении уличного освещения, за что (по одной из версий) Людовик XIV и 
получил прозвище «король-солнце». Первые масляные уличные светильники 
уже обеспечивали длительное время горения за счет большого объема питаю-
щего резервуара. Они устанавливались на столбах и на стенах домов в остек-
ленных футлярах, позже названных фонарями (от др.-греч. favos — «светоч»). 
Эти светильники давали мало света, требовали ежедневного обслуживания и 
были недостаточно надежны и безопасны.  
Для обслуживания масляных уличных светильников требовалось боль-
шое число фонарщиков, занимающихся их зажиганием и гашением, периодиче-
ской чисткой и заправкой фитилей, а также подливом масла. 
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Введение спирто-скипидарного, а затем и керосинового уличного осве-
щения несколько повысило его качество и надежность и уменьшило трудоем-
кость обслуживания, однако до сравнения искусственного уличного освещения 
со светом Солнца была еще долгая дорога. 
Дальнейший прогресс светильников горения был связан с углубленным 
анализом их работы. Понимание того, что в действительности во всех этих све-
тильниках горит газ, привело к выводу о возможности отделения процесса по-
лучения газа (который назвали светильным) от собственно светильника. Эта 
концепция привела к созданию в начале XIX в. технологий газогенерации (пи-
ролиза) из дерева (Филипп Лебон), угля (Уильям Мердок) и китового жира, а 
также собственно технологии газового уличного освещения. 
Уличное газовое освещение впервые появилось в Лондоне в 1813 г., за-
тем в Париже в 1819 г., в Берлине в 1826 г. и несколькими годами позже в дру-
гих европейских столицах. В Санкт-Петербурге же только в 1835 г. начались 
работы по организации централизованного газового освещения первой россий-
ской акционерной газовой компанией «Общество для освещения Санкт-
Петербурга газом». Первый газовый завод был построен на Обводном канале. 
Чугунные трубы для газопровода производились в Рябовских мастерских. 
Вторая акционерная газовая компания была создана в 1858 г. Одним из 
ее учредителей стал прототип героя романа М. Ю. Лермонтова граф А. П. Шу-
валов, благодаря активной деятельности которого количество газовых рожков 
компании к 1880 г. достигло 125 тыс. шт., а длина газовых сетей — 241 версты. 
В 1864 г. газовое освещение появилось в Вильно, в 1865 г. — в Москве и в 1871 
г. — в Харькове. 
Примечательно, что самый большой в мире мокрый газгольдер емко-
стью более 400 тыс. м3 был сооружен в Нью-Йорке, т. е. именно там, где Т. 
Эдисон в 1890-х годах и начал внедрение своих сетей электрического освеще-
ния.  
Дальнейший прогресс в газовом освещении был связан с использовани-
ем явления свечения веществ, раскаленных до высоких температур. Первона-
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чально это был светильник, в котором столбики гашеной извести нагревались в 
пламени кислородно-водородной горелки (т. н. «друммондов» свет, созданный 
Т. Друммондом в 1826 г.). Чаще всего он использовался как театральный, а 
также в качестве источника света на маяках. «Друммондов» свет был крайне 
пожароопасен, однако только в конце XIX в. ему нашлась замена в виде элек-
трической дуговой лампы П. Н. Яблочкова. 
Прошло совсем немного времени по историческим меркам, и в начале 
XX в. газовое освещение стало активно вытесняться с городских улиц электри-
ческим светом. До нашего времени только в некоторых городах Европы от-
дельные сети газового освещения сохранились как историческое и культурное 
наследие. В Берлине благодаря активности общественного движения «Га-
зосветная культура» (Gaslicht- Kultur) функционируют более 40 тыс. газовых 
светильников (рис. 1а) (в основном в парках и в пешеходных зонах), несмотря 
на то, что их эксплуатация обходится берлинскому муниципалитету почти 
вчетверо дороже, чем электрических. Из всех берлинских светильников первы-
ми кандидатами на замену и сдачу в музей являются 4500 газовых светильни-
ков для уличного освещения с линейками из четырех, шести и девяти калиль-
ных колпачков (рис. 1б), которые были установлены еще в 1950-х годах (В. 
Хильтерхаус). Такая замена может снизить затраты муниципалитета на газ и на 
обслуживание светильников на несколько миллионов евро в год.  
 
 
   а)                                               б)         
Рисунок 1 -  а) Берлинский газокалильный фонарь б) Берлинский газокалиль-
ный уличный светильник 
19 
 
Во многих странах в районах без централизованного электроснабжения 
получили распространение как спиртовые, так и керосиновые лампы с калиль-
ными сетками. И до настоящего времени около 1 млрд человек используют ке-
росиновые светильники в удаленных неэлектрифицированных районах Афри-
ки, Юго-Восточной Азии, Южной Америки и северных районах России. Авто-
номные светильники на изобутане с калильными сетками на современных ма-
териалах используются туристами в качестве кемпингового освещения [2]. 
 
1.3 Выводы по главе 1 
 
1. Весьма важно то, что эволюция искусственного освещения происходила 
параллельно с техническим прогрессом в целом ряде сфер, причем ускорения 
этого совместного прогресса получали названия технических революций 
(неолитическая революция, первая промышленная революция и т. д.). 
2. Предыстория освещения открытых пространств показывает, что их эво-
люция протекала в виде последовательной смены технологий освещения с пе-
риодами одновременного существования и конкурентной борьбы нескольких 
технологий. Главной причиной замены старых технологий освещения откры-
тых пространств на новые были меньшие суммарные затраты на их внедрение и 
эксплуатацию. При этом характерно, что в условиях перманентного техниче-
ского прогресса наивысшие достижения, а часто и научное объяснение сути 
каждой из этих технологий приходятся, как правило, уже на период их отмира-
ния. Калильные светильники появились на закате эры газового освещения, а 
теория горения углеводородов была создана существенно позже начала заката 
уже следующей доминирующей технологии — электрического освещения лам-
пами накаливания. 
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Глава 2. Тенденции освещения открытых пространств современно-
сти 
 
2.1 Освещение открытых пространств  
 
Первыми сетями электрического освещения, вступившими в борьбу с 
системами газового освещения, стали сети с дуговыми лампами П. Н. Яблочко-
ва («La lumiere russe» — «Русский свет»). Произведя фурор в 1876 году на вы-
ставке в Лондоне, они получили возможность внедрения в разных городах в де-
сятках крупных проектов, однако не смогли выйти на уровень массового при-
менения из-за того, что малое время жизни ламп приводило к большим эксплу-
атационным расходам. А вот сети электрического освещения с лампами нака-
ливания показали свое преимущество в эксплуатации, причем это стало оче-
видным еще до появления долгоживущих вольфрамовых нитей накаливания и 
до создания эффективных трехфазных сетей электроснабжения. С того времени 
успехи и провалы каждой инновационной технологии определялись исключи-
тельно интегральными экономическими критериями, как это произошло, к 
примеру, в известном конфликте, связанном с прорывом в эффективности элек-
троснабжения, который назвали «война токов» [5]. 
В нулевых годах XIX века исследованиями искусственного электриче-
ского освещения занялся русский физик-экспериментатор Василий Владимиро-
вич Петров. Он первым получил и начал изучать свечение электрической дуги 
между двух угольных электродов, запитав их от созданной им уникальной 
электрической батареи (так называемого вольтова столба) напряжением около 2 
кВ [6]. Впоследствии выдающийся английский физик Хамфри Дэйви назвал 
этот тип электрического разряда вольтовой дугой. 
Однако, поскольку основным источником получения электричества 
многие десятилетия были громоздкие первичные и вторичные химические ис-
точники постоянного тока — электрические батареи и аккумуляторы, то экспе-
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рименты с электрическим освещением практически не выходили за стены лабо-
раторий. 
Лишь создание электромеханических генераторов тока открыло дорогу 
широкому применению электроэнергии. 
Долгое время не удавалось создать практичную и долговечную лампу 
дугового разряда из-за необходимости поддержания точного расстояния (3-5 
мм) между сгорающими угольными электродами, что требовало ручного или 
автоматического регулирования (лампы Сименса и Гальске, Кертинга, Шуккер-
та, Яндуса и др.). 
Решить проблему поддержания постоянного расстояния между электро-
дами дуговой лампы, не используя сложные и малонадежные регуляторы, уда-
лось П. Н. Яблочкову. В середине 1870-х годов он создал первую в мире систе-
му электрического освещения, решив несколько проблем и предложив ряд ин-
новаций, среди которых необходимо отметить следующие: 
- собственно дуговая лампа, состоящая из двух параллельно располо-
женных угольных электродов с каолиновым изолятором, ограничивающим зону 
горения [7]; 
- система переменного напряжения вместо общепринятого в то время 
постоянного напряжения, обеспечивающая одинаковое обгорание обоих элек-
тродов [8]; 
- генераторы переменного напряжения повышенной эффективности; 
- обеспечение питания большого количества ламп от одного источника 
напряжения (решение так называемой проблемы дробления света), поскольку 
дуговые лампы не допускали простого параллельного подсоединения к одному 
генератору; 
- создание прототипа трансформатора как одного из элементов первого 
варианта схемы «дробления света»; 
- обеспечение автоматического зажигания дуговых ламп без принуди-
тельного замыкания и разогрева электродов (за счет сгорания специальной пе-
ремычки); 
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- обеспечение повторного автоматического зажигания дуговых ламп по-
сле гашения за счет добавления в угольные электроды специальных примесей 
для формирования этой спецперемычки после гашения лампы; 
- увеличение светоотдачи лампы за счет добавления в угольные электро-
ды солей металлов (фторидов магния, стронция, бария, кальция), а также полу-
чение с помощью добавок различных цветовых эффектов. Кроме этого, счита-
ется, что принятая.  
В конце же XIX века, выявилась большая потребность в ярких и надеж-
ных источниках света с продолжительным сроком службы, не нуждающихся в 
каком-либо существенном обслуживании. 
 
 
Рисунок 2 - Обслуживание одной из мачт освещения г. Остин 
 
Первой системой электрического освещения, потеснившей господство-
вавшее в то время газовое освещение, стала система с лампами накаливания 
Томаса Эдисона, пилотный проект которой он смог внедрить в Нью-Йорке в 
1882 году. Отличительными чертами проекта Эдисона были: 
- применение вакуумированных ламп накаливания с угольными нитями 
(обугленный бамбук); 
- использование запатентованной биполярной сети постоянного напря-
жения; 
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- применение ряда запатентованных составных частей, в том числе вы-
ключателей, винтовых ламповых цоколей и патронов, предохранителей, счет-
чиков электроэнергии и пр.; 
- повышение эффективности электрогенераторов постоянного напряже-
ния. 
Важнейшей системной инновацией для электрического освещения в на-
чале XX века был переход на трехфазные сети энергоснабжения, основной 
вклад в который принадлежит М. О. Доливо-Добровольскому [5]. Технология 
трехфазных сетей позволила, используя трансформаторное преобразование, пе-
редавать электроэнергию на большие расстояния с малыми потерями, отказать-
ся от маломощных и малоэффективных тепловых электростанций, улучшить 
экологию и удешевить электроэнергию за счет ее производства на крупных 
гидро, тепловых, а в дальнейшем и на атомных электростанциях. 
Таким образом, уже в 20-х годах прошлого века системы освещения 
кардинально отличались от систем, внедряемых Т. Эдисоном. На смену уголь-
ным нитям пришли вольфрамовые, постоянное напряжение было заменено пе-
ременным с генерацией на крупных электростанциях, произошла существенная 
модернизация всех составных частей систем освещения, включая электросчет-
чики. До настоящего времени дожили и остались наиболее распространенными 
единственные элементы эдисоновских сетей — ламповые цоколи (Edison Screw 
— ES). В сетях с напряжением 220 В используются цоколи Е14 и Е27 (014 и 27 
мм), в сети 110 В — Е12 и Е26 (012 и 26 мм), в сетях наружного освещения 
применяется цоколь Е40 (040 мм).  
В уличном освещении ряда стран довольно широко применялись люми-
несцентные лампы. В нашей стране они не вышли за рамки малочисленных пи-
лотных проектов, поскольку при отрицательных температурах невозможно 
обеспечить их надежное зажигание и высокую энергоэффективность. Кроме 
этого, из-за большой площади тела свечения и при редко расположенных опо-
рах они не нашли применения для равномерного освещения улиц. На языке 
светотехники это означает, что получение кривой силы света (КСС) типа Ш 
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(широкой) было довольно затруднительно. В связи с этим в можно было бы на 
них и не останавливаться, если бы не два обстоятельства. Первое — эффект 
люминесценции в дальнейшем широко использовался в еще более эффектив-
ных ртутных лампах высокого давления, а также в светодиодах. Второе—
именно с люминесцентных ламп в начале 1980-х годов началось широкое рас-
пространение полупроводниковой электроники (электронной пускорегулиру-
ющей аппаратуры — ЭПРА). Использование ЭПРА можно считать первым 
успешным примером применения электроники в освещении, что стало пред-
вестником эры полупроводниковой светотехники. 
ЭПРА, или так называемые электронные балласты, заменили в люми-
несцентных светильниках электромагнитные балласты (ЭБ), которые содержа-
ли балластный дроссель, стартер (обеспечивающий предварительный нагрев 
электродов лампы и зажигание) и конденсатор, уменьшающий помехи и улуч-
шающий коэффициент мощности. ЭБ обеспечивают зажигание разряда и ста-
билизацию тока через люминесцентную лампу. Применение ЭПРА улучшает 
ряд эксплуатационных характеристик люминесцентных светильников и, не-
смотря на увеличение стоимости, сроки окупаемости вполне приемлемы. Среди 
эксплуатационных характеристик люминесцентных светильников с ЭПРА нуж-
но выделить следующие: 
- увеличенная светоотдача лампы на повышенной частоте электропита-
ния и более высокий КПД ЭПРА в сравнении с ЭБ, что повышает энергоэффек-
тивность на «20%; 
- увеличение срока службы ламп вдвое благодаря щадящему режиму ра-
боты и пуска; 
- существенное снижение эксплуатационных расходов за счет сокраще-
ния числа заменяемых ламп и отсутствия необходимости замены малонадеж-
ных стартеров; 
- отсутствие шумов и пульсаций яркости; 
- увеличение коэффициента мощности до «0,85, что особенно важно для 
энергосбережения в больших системах освещения; 
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- стабилизация светового потока при изменении питающего напряжения 
в широких пределах; 
- снижение пусковых токов; 
- возможность диммирования (управления яркостью) с дополнительным 
энергосбережением; 
- обеспечение отключения при неисправности лампы. 
Современные тонкие (диаметром 5/8 дюйма) люминесцентные лампы Т5 
с повышенной светоотдачей (более 100 лм/Вт) используются только с ЭПРА. 
Миниатюризация ЭПРА позволила встроить их в компактные люминесцентные 
лампы, получившие титул «энергосберегающие».  
Возвращаясь к наружному освещению, отметим, что в первой половине 
ХХ века исследования свечения паров ртути под действием электрического то-
ка проводились в ряде лабораторий в направлении повышения светоотдачи при 
повышении давления паров. Однако только к 1948 году удалось создать рабо-
тоспособную конструкцию ртутной лампы высокого давления (РЛВД) с мало-
габаритной кварцевой горелкой, которая выдерживала бы высокую температу-
ру возбужденной ртутной плазмы. РЛВД и все позже разработанные лампы вы-
сокого давления (ЛВД) так же, как люминесцентные лампы, требовали приме-
нения балластов (вначале это были ЭБ, а затем и более эффективные ЭПРА) 
ввиду необходимости стабилизации тока. 
В 1960-х годах с созданием устойчивых к высокой температуре люми-
нофоров появились РЛВД с улучшенным спектром в красно-желтой области. 
Они стали известны как РЛВД с улучшенной цветопередачей («color 
corrected»). Светоотдача лучших РЛВД достигла 40 лм/Вт. Однако, поскольку 
люминофор наносится на внутреннюю сторону внешней колбы, то увеличенная 
поверхность свечения вызывала сложности с созданием светильника с КСС ти-
па Ш. Так что этим лампам не было суждено качественно изменить ситуацию в 
наружном освещении городов. А вот на отечественных железных дорогах 
РЛВД до последнего времени применялись довольно широко из-за необходи-
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мости использования «белого» освещения ввиду повышенных требований по 
безопасности.  
Дальнейшей модернизацией РЛВД стали металлогалогенные лампы 
(МГЛ), в которых энергоэффективность удалось увеличить до «90 лм/Вт за счет 
добавки в состав плазмы галогенидов металлов. Улучшился и спектр света 
ламп, он стал ближе к непрерывному спектру солнечного света из всех широко 
распространенных ЛВД. 
В настоящее время в ряде стран производство светильников с РЛВД 
прекращено, а старые светильники переводят на более совершенные металлога-
логенные лампы (МГЛ) с одновременной заменой ЭБ, поскольку для МГЛ до-
полнительно требуется импульсное зажигание. 
Важнейшим технологическим улучшением ЛВД стало использование 
энергоэффективного излучения паров натрия. Сложность его применения была 
в том, что при высоком давлении и температуре натрий химически весьма ак-
тивен. Прозрачную горелку для удержания агрессивных паров натрия удалось 
создать из оксида алюминия только в конце 1960-х годов. С того времени нача-
лось широкое распространение натриевых ламп высокого давления (НЛВД) в 
освещении открытых пространств, поскольку они обладают наилучшей энер-
гоэффективностью среди всех ЛВД. Светоотдача маломощных НЛВД может 
достигать 100 лм/Вт, а мощных — даже 150 лм/Вт. Долговечность ламп дохо-
дит до 25 000 ч. Правда, преимущественно желто-оранжевый спектр свечения 
НЛВД первоначально был довольно далек от комфортного белого света. 
Применение для МГЛ аналогичных керамических горелок позволило 
поднять их эффективность (до «120 лм/Вт) и долговечность (до «15 000 ч). 
В 1986 году благодаря повышению давления паров натрия удалось со-
здать НЛВД с исправленной цветопередачей, они имеют цветовую температуру 
около 2700 К, индекс цветопередачи CRIC 85, что близко к свету ламп накали-
вания. Однако это было достигнуто за счет уменьшения эффективности и дол-
говечности, а также за счет увеличения цены. 
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Важным качеством ламп высокого давления является возможность 
управления их яркостью (диммирование). Хотя НЛВД можно диммировать не 
более чем на 50%, а обычные МГЛ — только на 30% без существенного изме-
нения спектра. Несколько лет назад были созданы специальные МГЛ для улич-
ного освещения с возможностью 50%-го диммирования. 
В современных светильниках с ЛВД так же, как и в люминесцентных, 
происходит замена ЭБ на ЭПРА с описанными выше преимуществами, включая 
возможность энергосбережения. 
Отдельным подклассом газоразрядных ламп следует считать безэлек-
тродные лампы. Возбуждение плазмы в этих лампах достигается с помощью 
различных генераторов электромагнитных полей. Поскольку в таких лампах 
отсутствуют электроды и улучшена герметизация, срок их службы существенно 
увеличивается — до 50 000 ч и более. 
Из безэлектродных ламп первыми были изобретены индукционные лам-
пы. В современном виде они представляют собой торообразную люминесцент-
ную лампу с двумя надетыми на нее кольцевыми электромагнитными воз-
будителями поля частотой в несколько сотен килогерц. Несмотря на возмож-
ность работы в широком диапазоне температур, они находят ограниченное 
применение в уличном освещении ввиду сложности получения КСС типа Ш. 
В середине 1990-х появились серные лампы высокого давления (СЛ), в 
которых возбуждение серной плазмы в малогабаритной горелке в атмосфере 
аргона обеспечивается магнетроном с частотой 2,4 ГГц. По спектру излучения 
эти лампы наиболее близки к спектру солнечного света, однако конструктивно 
сложны из-за магнетронного возбуждения, требований по экранированию излу-
чения, а также необходимости вращения и охлаждения горелки. 
Совсем недавно разработаны и безэлектродные МГЛ, в которых возбуж-
дение разряда достигается с помощью диэлектрического объемного резонатора. 
Безэлектродные ЛВД в сравнении с обычными ЛВД допускают более 
глубокое диммирование (до 3-4 раз). 
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Несмотря на улучшение ряда характеристик, бесконтактные ЛВД пока 
не находят широкого распространения из-за более высокой цены. 
Таким образом, к концу ХХ века газоразрядное освещение достигло 
вершины своего развития и практически все последние инновации в этой обла-
сти не приводили уже к каким-либо качественным сдвигам в системах наруж-
ного освещения. По закону жанра назрел переход к следующему технологиче-
скому этапу развития. Им стал этап светодиодного освещения. 
 
2.2 Технология светодиодного освещения 
 
Эффективность светодиодов постоянно увеличивается, в том числе и 
цветовая номенклатура изделий. В конце 1980-х световой поток одиночных 
красных, желтых и зеленых светодиодов достиг значения 1 люмен (лм). Усилия 
исследователей ряда лабораторий в это время сконцентрировались вокруг со-
здания эффективного синего светодиода. 
Успех на этом поприще поджидал и японского исследователя Суджи 
Накамура, который в отличие от большинства ученых того времени из двух 
возможных материалов для изготовления синих светодиодов выбрал счи-
тавшийся менее перспективным нитрид галлия (GaN). Этот материал обладал 
существенно большей удельной плотностью дислокаций, чем популярный в то 
время селенид цинка (ZnSe). Ему удалось создать уникальную технологию и 
получить пленки нитрида галлия п-типа и p-типа, а также излучающий слой из 
InGaN. Итогом работы Суджи Накамура стало появление в конце 1993-го пер-
вого коммерческого образца синего светодиода [14]. 
В последующие годы усилиями коллективов исследователей были со-
зданы эффективные светодиоды, которые могут излучать во всем оптическом 
диапазоне от ультрафиолетового до инфракрасного. При этом состав полупро-
водников светодиодов варьируется от нитрида галлия (GaN) до сульфида цинка 
(PbS). 
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Казалось бы, теперь можно легко получить любой цвет освещения 
(включая белый) путем аддитивного смешения цветов, описанного Исааком 
Ньютоном еще в 1672 году, используя красный, синий и зеленый светодиод, 
как это делается, к примеру, в телевидении. Однако этому препятствуют две не 
решенные до настоящего времени проблемы. Первая — эффективность зеленых 
светодиодов до настоящего времени остается весьма низкой (проблема так 
называемой зеленой долины [15]). Вторая — большая температурная неста-
бильность и разброс в характеристиках излучения мощных светодиодов. В ре-
зультате многокомпонентные светодиодные светильники получили распро-
странение в наружном освещении в основном для подсветки и создания раз-
личных спецэффектов. Производителям светодиодов, предназначенных для 
освещения, пришлось идти старым проторенным путем — использовать люми-
несценцию. Первые белые «сверхъяркие» светодиоды, объединяющие синий 
светодиод с желтым люминофорным покрытием, появились в 1996 году. С это-
го и началась современная история светодиодного освещения. 
Эффективность серийно производимых белых светодиодов за это время 
возросла с 10 до 110 лм/Вт для «теплого» оттенка, подобного спектру ламп 
накаливания (цветовая температура «3000 К) и до 160 лм/Вт для «холодного» 
оттенка, подобного спектру люминесцентных ламп (цветовая температура 
«5000 К). Световой поток одиночного светодиода превысил 200 лм. 
Постепенно светодиоды составили конкуренцию практически всем тра-
диционным источникам света. В настоящее время они широко применяются в 
рекламном, театральном, офисном, домашнем и других видах освещения. Со-
здание же конкурентного уличного светильника вызывает определенные слож-
ности, связанные с большой мощностью. Так, при построении магистрального 
светильника со световым потоком «20 000 лм на наиболее эффективных одно-
ваттных светодиодах их потребуется около 200 штук. При этом для минимиза-
ции деградаций необходимо обеспечить режим работы кристалла светодиода 
при температуре, не превышающей 85 °C. Это достигается применением до-
вольно массивного радиатора (на 1000 лм требуется не менее 0,8 кг массы ра-
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диатора). Следует также учитывать, что электроника управляемого драйвера 
светильника должна отвечать требованиям высокой надежности и долговре-
менности в широком температурном диапазоне. Необходимо также обеспечить 
высокий коэффициент мощности. В настоящее время такие светильники стоят 
гораздо дороже светильников на ЛВД, и, несмотря на большую экономию элек-
троэнергии, срок их окупаемости весьма продолжительный. За рубежом высо-
кие тарифы на электроэнергию стимулируют муниципальные власти активно 
внедрять современные энергосберегающие технологии освещения. Существуют 
уже отдельные города, полностью перешедшие на светодиодное освещение. 
Казалось бы, в деле освещения больших городских территорий в наше 
время цели предельно ясны и задачи определены. Более того, на протяжении 
нескольких столетий этот вопрос находил успешные решения в различных ва-
риантах, сообразующихся с возрастающими потребностями и следующим за 
ними прогрессом источников света, чему были посвящены первые две части на-
стоящей статьи. Современные требования к искусственному освещению город-
ской среды исходят из того, что света в ночном городе должно быть достаточно 
для комфорта пешеходов и безопасности движения транспорта на дорогах. Все 
необходимые характеристики наружного освещения детализированы в осново-
полагающих документах: СНиПах, СП и ГОСТах. С точки зрения управления 
также все кажется достаточно простым: включать и выключать свет требуется с 
заходом и восходом солнца соответственно, что в наше предельно автоматизи-
рованное и электрифицированное время легко делается либо по астрономиче-
ским часам, либо по датчику освещенности. Остается только приобрести самые 
современные энергосберегающие светильники, модернизировать коммутаци-
онную аппаратуру, наставить счетчиков электроэнергии — и мы получим со-
временную интеллектуальную систему освещения. 
Собственно говоря, примерно так и создавалась самая совершенная на 
настоящий момент, как считает ряд аналитиков, светодиодная система освеще-
ния Лос-Анджелеса, города — побратима Санкт-Петербурга. Она получила 
поддержку фонда бывшего президента США Б. Клинтона и министерства энер-
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гетики США (Department of Energy — DOE), а также была одобрена ассоциаци-
ей крупнейших сорока мировых мегаполисов по вопросам климата (Cities Cli-
mate Leadership Group — C40). 
За четыре года в Лос-Анджелесе было установлено более 140 тыс. све-
тодиодных светильников от нескольких производителей и внедрена система, 
управляющая работой светильников и контролирующая энергопотребление 
(Smart Metering). Теперь большая часть города освещена белым светом свето-
диодов (как на переднем плане рис. 3), а оплата электроэнергии стала произво-
диться не по суммарной установленной мощности светильников и времени их 
горения, а по объективным показателям счетчиков. 
 
 
Рисунок 3 - Освещение Лос-Анджелеса 
 
Модернизация коснулась в первую очередь тех кварталов и улиц Лос-
Анджелеса, которые можно было осветить относительно маломощными све-
тильниками (до «10 тыс. лм каждый). Во вторую очередь проводится замена 
более мощных натриевых светильников на крупных городских магистралях. На 
следующем этапе множество нестандартных светильников архитектурно-
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художественной подсветки также будет переведено c газоразрядных ламп вы-
сокого давления (ЛВД) на светодиодные.  
Аналогичные проекты реализуются в других крупнейших городах Ка-
лифорнии — Сан - Франциско и Пало-Альто, в Анкоридже на Аляске, в Квебе-
ке (Канада), в Осло (Норвегия) и ряде европейских городов. Очевидно, что та-
ким масштабным программам необходимо полновесное технико-
экономическое обоснование с учетом всех видов расходов на протяжении жиз-
ненного цикла системы освещения с возможностью сравнения с аль-
тернативными вариантами систем. Однако инициаторы этих проектов ограни-
чиваются, как правило, подсчетом срока окупаемости начальных затрат от эко-
номии электроэнергии по отношению к существующим, морально и физически 
устаревшим системам и не пытаются охватить проблему во всей ее полноте. 
Достаточно сказать, что возможные альтернативные варианты систем даже не 
предлагаются. 
 
2.3 Функции и нормы утилитарного и архитектурного освещения в 
световой среде ночного города 
 
Оборудование улиц стационарным освещением является одним из глав-
ных элементов благоустройства вечернего города и служит для обеспечения 
безопасной и комфортной световой среды в темное время суток. Общее осве-
щение городских территорий способствует сокращению в 1,5-3 раза вандализма 
и уличной преступности, в то время как уличное освещение снижает количе-
ство дорожно-транспортных происшествий на 30-40%, а несчастных случаев со 
смертельным исходом на 50% [32]. Это становится возможным благодаря со-
зданию необходимых условий освещения улиц, дорог и площадей с 
регулярным транспортным движением, которые регламентируются СП 
52.13330.2011 и приведены в таблице 1 [33]. 
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Таблица 1 – Нормируемые показатели для улиц и дорог городских поселений с 
регулярным транспортным движением с асфальтобетонным покрытием 
Кате-
гория 
объек-
та 
Класс 
объекта 
Средняя 
яркость 
дорожно-
го покры-
тия Lср, 
кд/м2, не 
менее 
Общая рав-
номерность 
распределе-
ния яркости 
дорожного 
покрытия 
Lмин/Lср, не 
менее 
Продольная 
равномер-
ность рас-
пределения 
яркости до-
рожного по-
крытия 
Lмин/Lмакс, 
не менее 
Средняя 
освещен-
ность до-
рожного по-
крытия Еср, 
лк, не менее 
Равно-
мерность 
распреде-
ления 
освещен-
ности до-
рожного 
покрытия 
Емин/Еср, 
не менее 
1 2 3 4 5 6 7 
А 
А1 
А2 
А3 
А4 
2,0 
1,6 
1,4 
1,2 
0,4 0,7 
30 
20 
20 
20 
 
0,35 
 
Б Б1 
Б2 
1,2 
1,0 
0,4 0,6 20 
15 
0,35 
В В1 
В2 
В3 
0,8 
0,6 
0,4 
0,4 
0,4 
0,35 
0,5 
0,5 
0,4 
15 
10 
6 
0,25 
 
Еще одним из первостепенных элементов благоустройства ночного го-
рода является архитектурное освещение. Это перспективная область творче-
ской деятельности в градостроительстве, требующая специфических знаний и 
опыта. АО способно обеспечить выразительность городских ансамблей и от-
дельных объектов, подчеркнуть их градостроительное и социально-
историческое значение, художественные, стилевые и функциональные особен-
ности. С точки зрения психологии, АО обладает высоким эмоциональным воз-
П р и м е ч а н и я  
1. Средняя яркость покрытия скоростных дорог независимо от интенсивности движения 
транспорта принимается 2,0 кд/м2 в черте города и 1,6 кд/м2 вне городов на основных 
подъездах к аэропортам, речным и морским портам.  
2. Средняя яркость или средняя освещенность покрытия проезжей части в границах 
транспортного пересечения в двух и более уровнях на всех пересекающихся 
магистралях должна быть как на основной из них, так и на съездах и ответвлениях не 
менее 1,2 кд/м2, или 20 лк.  
3. Освещение проезжей части улиц, дорог и площадей с покрытием из брусчатки, 
гранитных плит и других материалов регламентируется величиной средней 
горизонтальной освещенности.  
4. Яркость и освещенность улиц местного значения, примыкающих к скоростным 
дорогам и магистральным улицам, должны быть не менее одной трети яркости и 
освещенности скоростной дороги или магистральной улицы на расстоянии не менее 100 
м от линии примыкания.  
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действием, потому что в памяти людей архитектурный образ увиденный ночью 
оставляет во многом яркое и запоминающиеся впечатление. 
Для создания вечернего светового образа здания могут использоваться 
два принципиально разных подхода: ассоциативного подобия объекта его 
«дневному» образу или создание ночного, декоративно-театрального «контр 
образа», отличающегося от дневного и обладающего собственными вырази-
тельными качествами [31]. В большинстве случаев при освещении архитектур-
ных объектов сочетают в разных пропорциях признаки обоих подходов. Ис-
ключением являются памятники истории и архитектуры, дневные образы кото-
рых уже сложились в сознании людей. При освещении таких объектов световые 
акценты, целенаправленно делаются на сложные архитектурные элементы, но 
воспринимаемая световая картина здания при этом лишь немного отличается от 
дневного вида. Применение второго подхода более продуктивно при освещении 
современных зданий. Тем не менее, в некоторых случаях красочные ночные 
эффекты искусственного освещения используют для привлечения туристов в 
города известные своей историко-культурной самобытностью. Создаются зре-
лищные световые представления, которые выделяют знаковые архитектурные 
объекты и памятники – символы национальных и этнических культур. Данные 
мероприятия являются весьма затратными с точки зрения стоимости затрачива-
емой энергии, но расходы окупаются благодаря поступлениям от ночного ту-
ризма, которые иногда превышают даже доход от промышленного производ-
ства [34]. 
При создании хорошей видимости и выразительности объекта, недопу-
стимо создание АО раздражающего и слепящего действия на пешеходов и во-
дителей автотранспорта. В связи с этим, согласно таблице 2 [33], нормируется 
яркость фасадов зданий и сооружений, а так же монументов и элементов ланд-
шафтной архитектуры в зависимости от условий их зрительного восприятия в 
городской среде. 
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Таблица 2 – Нормы наружного освещения городских объектов 
Категория 
городского 
простран-
ства 
Место распо-
ложения объек-
та освещения 
Освещаемый объект Заливаю-
щее осве-
щение, 
средняя 
яркость фа-
сада Lф, 
кд/м2 
Заливающее и 
акцентирую-
щее освеще-
ние, средняя 
яркость акцен-
тируемого све-
том элемента 
Lэ, кд/м
2
 
Локальное 
освеще-
ние, сред-
няя яр-
кость L, 
кд/м2 
1 2 3 4 5 6 
А 
Парки, сады, 
бульвары, 
скверы и пеше-
ходные улицы 
общегородско-
го значения 
Достопримечатель-
ные здания, сооруже-
ния, памятники и мо-
нументы, уникальные 
элементы ландшафта 
5 
 
15 5 
Б 
Парки, сады, 
скверы, буль-
вары и пеше-
ходные улицы 
окружного и 
районного зна-
чения 
То же и характерные 
элементы ландшафта 
3 10 3 
В 
Улицы и пло-
щади, пеше-
ходные дороги 
местного зна-
чения 
Памятники и мону-
менты, достоприме-
чательные здания и 
сооружения 
5 10 3 
В 
Сады, скверы, 
бульвары мест-
ного значения 
То же и характерные 
элементы ландшафта 
3 8 3 
П р и м е ч а н и я  1 Яркость доминантных объектов, обозреваемых с расстояния более 300 м,  допус-
кается увеличить до 50 % 
2 При расположении объекта освещения в окружении неосвещенного пространства норму яркости, 
приведенную в настоящей таблице, допускается уменьшать до 50 %. 
 
В распределении света по поверхности освещаемых объектов немало-
важную роль играют коэффициенты отражения отделочных материалов зданий, 
сооружений и монументов. Для стандартных материалов эти параметры пропи-
саны в СП 52.13330.2011. Что касается светотехнических характеристик обли-
цовочных материалов с зеркальным или направленным отражением света, то 
для решения этих задач требуется в каждом отдельном случае проводить экспе-
риментальные исследования с образцами материалов. 
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Глава 3. Роль освещения в организации искусственной световой 
среды города 
 
Необходимость создания благоприятной искусственной световой среды 
города объясняется постоянно растущим передвижением человека в темное 
время суток. Наблюдается смещение времени для отдыха и развлечений на ве-
черний, а иногда и ночной период. По этой причине необходимо создание си-
стемы освещения городского пространства отвечающей вопросам как утили-
тарного и технологического, так и эстетического характера: 
- создание комфортных зрительных условий для пешеходов и води-
телей автотранспорта в пределах определенных зон и расстояний; 
- обеспечение архитектурно-художественной выразительности го-
родских объектов и ансамблей посредствам декоративной подсветки; 
- формирование образной выразительности вечернего города путем 
создания его единой световой картины [29]. 
Система светового оформления города это комплекс всех ОУ, освеща-
ющих улицы, фасады зданий, памятники, пешеходные дорожки и парковые зо-
ны, а так же предназначенных для освещения рекламных сооружений и т.п. 
Правильное световое оформление города заключается не только в рациональ-
ном устройстве отдельных ОУ, но, самое главное, в удачной координации их 
между собой. По этой причине появляется необходимость комплексного реше-
ния светового оформления города с учетом светотехнических, архитектурно-
художественных, экономических и других требований [30]. А задачей архитек-
торов, инженеров-проектировщиков и светодизайнеров является создание гар-
моничной, сбалансированной световой среды города, что должно положитель-
но сказываться на зрительном восприятии городской среды [31]. 
С наступлением вечернего времени зрительно воспринимаемые пара-
метры градостроительного образования почти полностью преображаются. При-
чиной этому служит результат воздействия света на человеческий глаз, при ко-
тором возникает зрительное ощущение, позволяющее распознавать окружаю-
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щие предметы, их форму, размеры и цвет. Предметы, находящиеся в неизмен-
ной архитектурно-пространственной ситуации, но при различной освещенности 
могут восприниматься по-разному. Это объясняется светоцветовой адаптацией 
глаза, работающего в одном из режимов, приведенных в таблице 3 [32]. 
 
Таблица 3 - Основные характеристики зрения человека 
 
Характеристики зре-
ния 
Основные режимы работы глаза 
дневное (фотопи-
ческое, централь-
ное) зрение 
сумеречное (мез-
опическое) зрение 
ночное (скотопиче-
ское, периферическое) 
зрение 
Светочувствитель-
ные элементы сет-
чатки глаза 
колбочки колбочки + па-
лочки 
палочки 
Средние яркости 
адаптации 
высокие яркости,  
L ≥ 10 кд/м2 
малые яркости,  
0,01 < L < 10 кд/м2  
высокие яркости,  
L ≤ 0,01 кд/м2 
Диаметр зрачка глаза 2 мм 5-7 мм 8-10 мм 
Световая чувстви-
тельность 
относительно ма-
лая 
относительно 
большая 
наивысшая 
Способность к вос-
приятию цветов 
хорошее различие 
всех цветов 
голубые и зеле-
ные относительно 
светлеют, 
красные темнеют 
цвета не различаются, 
черно-белое видение 
Спектральная чув-
ствительность к 
хроматическим из-
лучениям 
максимальная  
к желто-зеленому 
[V(λ) = 1,0 при λ = 
555 нм] с уменьше-
нием к красному 
[V(λ) = 0,0021 при λ 
= 710 нм]  
и фиолетовому 
[V(λ) = 0,0012 при λ 
= 410 нм] 
максимальная к 
голубовато-
зеленому  
(λ = 520 нм)  
с уменьшением  
в длинноволновой  
и коротковолно-
вой частях спек-
тра 
максимальная к зеле-
новато-голубому 
[V(λ) = 1,0 при λ = 510 
нм] с уменьшением  
к красно-оранжевому 
[V(λ) = 0,00737  
при λ = 620 нм]  
и фиолетовому 
[V(λ) = 0,0022  
при λ = 390 нм] 
Способность к раз-
личению деталей 
(острота зрения) 
высокая разреша-
ющая способность 
– хорошая разли-
чимость деталей 
малая разрешаю-
щая 
способность, мел-
кие детали не 
видны 
отсутствует, 
детали не видны 
Способность к раз-
личению движения 
хорошее различе-
ние движущихся 
объектов, видимых 
размеров 
различение дви-
жения объектов 
средних и боль-
ших размеров 
сохраняется опреде-
ленная зрительная ре-
акция на относитель-
но крупные движущи-
еся объекты 
 
Светоцветовая или зрительная адаптация – способность глаза реагиро-
вать на различные раздражители посредствам фоторецепторов расположенных 
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в сетчатке глаза. Особенности зрительной адаптации являются основополага-
ющей явлений одновременного и последовательного цветовых контрастов, ко-
торые при изменении ощущения цветности достигают 15-20 цветовых порогов. 
Любая адаптация происходит незаметно для человека, но эффективное исполь-
зование знаний о ее закономерностях позволяет создавать качественную свето-
вую среду при искусственном освещении городов. Различимость любого осве-
щенного объекта в темное время суток зависит от шести основных факторов: 
яркости, контраста, углового размера, спектра освещения, времени наблюдения 
и прозрачности воздуха. Изменение любого из этих параметров до нижнего по-
рога приведет к тому, что наблюдаемый объект станет невидимым. По этой 
причине при проектировании освещения объектов городской среды должны 
решаться задачи по определению и выбору расчетных параметров для обеспе-
чения хорошей различимости градостроительных образований и панорамных 
композиций. В городе, с наступлением сумерек в поле зрения начинают попа-
дать объекты с разной яркостью, которыми обычно являются освещенные па-
мятники или фасады зданий и сооружений. Некоторые из освещаемых объектов 
не соответствуют светокомпозиционным требованиям, что приводит к искаже-
нию их восприятия вследствие появления побочных световых раздражителей. 
Это явление называется зрительной индукцией, которое в зависимости от уси-
ления или ослабления эффекта прямого раздражителя, соответственно делится 
на положительную и отрицательную индукцию. К отрицательной индукции 
можно отнести снижение функций зрения при неравномерном распределении 
яркости или наличие ярких ИС в поле зрения. А причиной снижения зритель-
ных функций, в свою очередь, является возникновение вуалирующей пелены, 
яркость которой накладывается на зрительное изображение объекта и оказыва-
ет сильное влияние на его восприятие. Это явление наблюдается у зданий име-
ющих невысокие яркости, особенно при их далеком расположении от наблюда-
теля [32]. Постепенное увеличение расстояния от наблюдателя до освещенного 
объекта, сопровождается изменением четкости его восприятия. Так, например, 
со средних дистанций значительно затрудняется рассмотрение мелких архитек-
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турных деталей, а при больших расстояниях различимыми остаются общие 
только контуры зданий. 
 
3.1 Возможности энергосбережения 
 
Появление в 1960-х годах энергоэффективных натриевых ламп высокого 
давления (НЛВД) на долгие годы определило желто-оранжевый вид городского 
освещения (задний план на рис. 3), а также и основное направление энергосбе-
режения — замену широко применявшихся до этого ртутных ламп высокого 
давления (РЛВД) на НЛВД. Тем не менее в Санкт- Петербурге и Москве доля 
НЛВД в уличном освещении лишь недавно стала близкой к 100%; в других го-
родах России (таблица) этот процесс еще далек от завершения [16]. Что касает-
ся более современных светильников с металлогалогенными лампами (МГЛ) и 
со светодиодами (LED), они используются в небольших количествах в архитек-
турнохудожественной подсветке и в малочисленных пилотных проектах. 
Такая технология позволяла уменьшить среднегодовое энергопотребле-
ние системы освещения на 10% при отключении одной фазы и на 20% при от-
ключении двух фаз, но требовала увеличения количества коммутаций, сокра-
щала срок службы ламп, повышала асимметрию нагрузки и потери в распреде-
лительных сетях, снижала надежность работы системы. Кроме этого, пофазное 
отключение вызывало недовольство водителей и Госавтоинспекции ввиду 
большой неравномерности дорожного освещения, ухудшающей видимость на 
ночной дороге, повышающей утомляемость водителей и увеличивающей ава-
рийность. В результате в 1994 году такое энергосбережение было признано не-
целесообразным [17] и отменено сначала в Москве, а затем и в Санкт-
Петербурге [18]. Однако до 2010 года эта энергосберегающая технология счи-
талась допустимой в руководящем документе по естественному и ис-
кусственному освещению — СНиП 23-05-95 (п. 7.44) [19]. Исключение метода 
пофазного отключения было законодательно закреплено в актуализированной 
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редакции этого документа — СНиП 23-05-2010, а затем и в своде правил по 
эксплуатации сетей освещения СП 52.13330.2011 [20]. 
Такое развитие событий позволяет сделать заключение о том, что не 
каждое энергосберегающее мероприятие, даже дающее существенную эконо-
мию, может быть признано полезным. Действительно важным является полу-
чение интегрального экономического эффекта от внедрения новой технологии, 
на сути расчета которого остановимся ниже. 
Основным способом энергосберегающего управления в действующей 
редакции СНиП 23-05-2010 признан способ регулирования светового потока 
светильников (диммирование). При этом в ночном режиме работы системы 
освещения считается допустимым диммирование на 50% от номинального све-
тового потока в вечернем режиме. В простейшем варианте ночной режим уста-
навливается городскими властями по времени (например, от 1 до 6 часов ночи). 
Может быть предусмотрен и другой вариант регулирования светового потока, 
непосредственно связанный с обеспечением безопасности дорожного движе-
ния. В этом варианте снижение освещенности дорожного полотна на 30% и на 
50% предлагается проводить при уменьшении интенсивности движения авто-
мобилей в 3 и 5 раз соответственно. Причем снижение яркости светильников 
при низких интенсивностях движения транспорта должно благоприятно сказы-
ваться на безопасности ввиду уменьшения ослепляющего воздействия на води-
телей. Возможности такого диммирования проиллюстрированы графиками на 
рис. 4. Отметим, что так называемое традиционное управление (пунктирная ли-
ния) обеспечивает только включение и выключение НЛВД с электромагнитным 
балластом (ЭБ) без какого-либо ночного режима, при этом энергопотребление 
может даже несколько увеличиваться с обычным ночным возрастанием напря-
жения питания в городских электросетях. 
 
 
 
 
 
41 
 
Таблица 4 - Типы ламп, применяемых в городском освещении России (данные 
2012 г.) [28]. 
 
 
Характерно, что первоначально реализация диммирования в наружном 
освещении осуществлялась переключением режимов работы ламп. Первым та-
ким способом было уменьшение светового потока ЛВД в каждом светильнике 
за счет подключения в ЭБ дополнительного дросселя в ночном режиме. При 
этом суммарное энергосбережение можно довести до 20%. Однако существен-
ное снижение надежности и уменьшение срока службы ламп не позволили дан-
ному способу найти широкое применение. 
 
 
Рисунок 4 - Диммирование в зависимости от интенсивности движения 
транспорта 
 
Второй технологией энергосбережения при питании ЛВД через ЭБ яви-
лась технология регулирования общего напряжения питания светильников, ис-
пользующая питающий автотрансформатор с переключающимися обмотками 
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(автотрансформаторный регулятор). Этим способом можно было добиться 
снижения энергопотребления также до 20%. В Санкт-Петербурге первый обра-
зец подобной осветительной установки проходил опытную эксплуатацию еще в 
начале 1980-х годов (П. М. Шевкоплясов). 
Оба метода использовали для коммутации силовые реле и не получили 
широкого распространения ввиду низкой эксплуатационной надежности. В 
дальнейшем применение полупроводниковых силовых ключей (тиристоров и 
симисторов) позволило их модернизировать, они чаще применялись, но вскоре 
появились более эффективные технологии энергосбережения [21], основанные 
на широком распространении электроники в светильниках. 
Необходимо отметить, что регулирование напряжения питания линий 
освещения естественным образом обеспечивает стабилизацию мощности ламп 
в рабочем режиме, а это сказывается не только на энергосбережении, но и на 
сроке службы ламп, и важно для получения дополнительного экономического 
эффекта. Действительно, как уже отмечалось, ночью в городских электросетях 
нередки превышения напряжения над номинальным значением, доходящие до 
15%, при которых срок службы ЛВД уменьшается (рис. 5) до двух раз [22]. 
 
 
Рисунок 5 - Срок службы и световой поток ЛВД, мощность, потребляе-
мая светильником 
 
43 
 
Современные же методы энергосбережения в сетях освещения с ЛВД 
основаны на использовании вместо ЭБ управляемой электронной пускорегули-
рующей аппаратуры (ЭПРА), которая обеспечивает улучшение ряда важных 
характеристик сетей освещения традиционного исполнения, в том числе: 
- потребление электроэнергии может быть уменьшено до 40% за счет 
более эффективного преобразования энергии и управления яркостью светиль-
ников; 
- обеспечена высокая стабильность управляемого светового потока, в 
том числе при изменениях сетевого напряжения; 
- уменьшена деградация ламп и более чем вдвое увеличен срок их служ-
бы [21]; 
- уменьшены сечения проводов и затраты на прокладку сетей; 
- обеспечена возможность полной оперативной диагностики светильни-
ков; 
- увеличен важнейший отчетный показатель организаций, эксплуатиру-
ющих городское освещение, — так называемый процент горения; 
- пусковые токи сети освещения снижаются до уровня, не превышающе-
го номинальный ток. 
Как известно, в традиционных сетях освещения со светильниками с ЛВД 
и ЭБ пусковые токи превышают значение номинального тока примерно в два 
раза в течение нескольких минут, требующихся для разогрева ламп. Устране-
ние пускового тока увеличивает надежность сети и позволяет уменьшить сече-
ние проводов. 
Один из первых пилотных проектов такой системы с управлением не 
только ламповыми, но и светодиодными светильниками внедрен в Челябинске. 
Ряд аналогичных проектов внедряется в Омске, Екатеринбурге, Шахтах и Тю-
мени. 
Более углубленные исследования [21] показали, что диапазон регулиро-
вания мощности источников света в зависимости от всех возможных факторов 
следовало бы существенно увеличить. Действительно, только коэффициент за-
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паса по световому потоку при вводе линии освещения в эксплуатацию необхо-
димо задавать на уровне Кз = 1,5. ..1,6. Этот запас необходим для обеспечения 
светового потока не ниже номинального в течение времени между чистками 
светильников. 
На рис. 6 показано, что первоначальное диммирование с устранением 
излишка света и дальнейшее увеличение мощности (по мере известной загряз-
няемости защитного стекла светильника [23]) дает существенное энергосбере-
жение. Как видно на рисунке, при избранном подходе также компенсируется 
деградация источника света и оптики. С учетом перечисленных факторов до-
полнительное энергосбережение без каких-либо значительных материальных 
затрат может составить еще 15-20%. 
 
 
Рисунок 6 - Диммирование в процессе эксплуатации осветительной 
установки (ОУ) 
 
Для реализации такого управления нам потребуется источник света с ко-
эффициентом диммирования, превышающим Кд = 2, считавшийся ранее вполне 
достаточным. Теперь уже нужен Кд > Кзх2 = 3,2. Здесь под Кд мы понимаем со-
отношение между максимальным и минимальным световым потоком источника 
света (лампы). 
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На рис. 7 представлены характеристики диммирования современных ис-
точников света, используемых в наружном освещении, включая редко приме-
няемые серные лампы (СР) и безэлектродные МГЛ (БМГЛ). 
 
 
Рисунок 7 - Характеристики диммирования современных источников света 
 
Легко убедиться в том, что при энергосберегающем управлении све-
тильники со светодиодами получают весомое преимущество по отношению к 
светильникам с любыми другими источниками света. Данное преимущество 
определяется реализацией большого диапазона диммирования и существенным 
увеличением энергоэффективности при сниженных световых потоках. Для ЛВД 
же наблюдается обратная картина — при уменьшении светового потока в два 
раза светоотдача падает в среднем в полтора раза. 
Интегральная оценка эффективности уличного светодиодного светиль-
ника должна учесть и лучшее использование светодиодов для получения кри-
вой светораспределения (КСС) широкого типа (Ш), необходимой для равно-
мерного освещения дорожного покрытия. Кроме этого важно, что по спек-
тральному составу излучения светодиодные источники имеют преимущества 
перед наиболее энергоэффективными натриевыми лампами. Это достигается за 
счет того, что специально подобранные характеристики люминофора лучше со-
ответствуют спектральным характеристикам чувствительности человеческого 
глаза, чем желто-оранжевое излучение паров натрия. 
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С учетом энергосберегающего управления и всех перечисленных факто-
ров энергоэффективность светодиодного светильника может вдвое превысить 
аналогичный параметр светильника с НЛВД. 
Особо следует отметить, что до недавнего времени в освещении желез-
ных дорог России ввиду повышенных требований по безопасности применя-
лись исключительно РЛВД. Поэтому проведение современных энергосбе-
регающих мероприятий дает дополнительные преимущества. Однако в регла-
ментах РЖД отсутствует возможность диммирования, которая пригодилась бы 
для интеллектуального управления светильниками. Так, освещение пассажир-
ских платформ во время прибытия, стоянки и отправления поездов можно было 
бы регламентировать на более высоком уровне, чем в отсутствие этих событий. 
К сожалению, впечатляющие возможности энергосбережения в город-
ском освещении частично нивелируются более низкими ночными тарифами на 
электроэнергию. Уменьшение тарифов вызвано тем, что естественное ночное 
падение энергопотребления не может быть эффективно отработано оператив-
ным сокращением генерируемой мощности на современных тепловых и атом-
ных электростанциях из-за снижения их энергоэффективности в таких режи-
мах. Возможность оперативного регулирования генерации электроэнергии при-
суща только гидроэлектростанциям, но они производят не более 1/5 электро-
энергии всей страны. Современная же возобновляемая энергетика (солнечная и 
ветровая), широко распространенная в Европе, вообще генерирует электроэнер-
гию непостоянно и с большими перепадами. Это требует применения мощных 
энергонакопителей, в качестве которых чаще всего применяются гидроаккуму-
лирующие электростанции [24]. Такую структуру генерации могут себе позво-
лить только страны, наиболее передовые в развитии энергетики, такие как Да-
ния и Норвегия. 
Используя перечисленные возможности энергосбережения, не стоит 
пренебрегать и другими способами получения экономического эффекта. Так, 
применяя системный подход к сбережению различного рода ресурсов, можно 
получить следующие преимущества: 
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- увеличение ресурса работы источников света в результате стабилиза-
ции питающего напряжения (рис. 3); 
- увеличение срока службы светодиодов при диммировании; 
- увеличение ресурса работы ламп до двух раз за счет применения более 
совершенных источников света, таких как двухгорелочные лампы; 
- уменьшение затрат на прокладку линии освещения; 
- повышение надежности светильников и аппаратуры пунктов питания. 
Все это может существенно снизить затраты на обслуживание систем 
освещения. 
Могут использоваться и довольно редкие в наше время мероприятия, ко-
торые имеют на первый взгляд неочевидное комплексное воздействие как на 
энерго-, так и на ресурсосбережение. Например, применение самоочищающего-
ся покрытия защитного стекла светильника дает ощутимый прирост экономи-
ческого эффекта за счет увеличения не только интервала между чистками све-
тильников, но и реального срока службы ламп. Этот эффект достигается не-
смотря на то, что такое покрытие ухудшает начальный коэффициент светопро-
пускания защитного стекла на 5-7%. 
Как показано в [21], оценка получаемой экономии от ресурсосбережения 
за все время эксплуатации системы освещения сравнима с экономией от сниже-
ния энергопотребления.  
Требуется тщательнейший анализ как существующих, так и перспектив-
ных возможностей технологий наружного освещения для объективного подсче-
та суммарного экономического эффекта от внедрения каждой технологии, что 
позволит осуществить выбор самой «правильной» из них. 
 
3.2 Об управляемости сетей освещения 
 
Управляемость сети освещения подразумевает выполнение диммирова-
ния светильников по заранее заложенным сценариям с учетом конкретных 
условий работы линий освещения. В этих сценариях, кроме ежедневного изме-
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нения времени перехода на ночной режим и обратно в соответствии с восхода-
ми и закатами солнца, следует учитывать еще ряд факторов. Среди них отметим 
корректировку режимов при уменьшении интенсивности дорожного движения; 
сохранение в ночном режиме повышенного светового потока у отдельных све-
тильников (на пешеходных переходах, остановках общественного транспорта и 
пр.); обеспечение особых режимов при проведении различных мероприятий и 
при ликвидации крупных аварий; обеспечение парирования частичных отказов 
в светильниках и т. п. Реализация данных сценариев требует надежной связи с 
каждым светильником путем создания информационной сети с ячеистой топо-
логией (Mesh Topology). В такой сети может быть достигнута высокая отказо-
устойчивость за счет шифрации с возможностью восстановления ошибок, са-
моконфигурирования сети и ее самовосстановления, а также маршрутизации и 
ретрансляции в каждом узле. В современных системах освещения Mesh-сеть 
может быть создана на базе беспроводных и проводных технологий. Среди 
проводных технологий наиболее перспективны варианты PLC-технологий, та-
кие как G3 PLC и PRIME. Среди беспроводных технологий наиболее продвину-
той в целях автоматизации является ZigBee. 
Обеспечение управляемого диммирования с учетом интенсивности дви-
жения автотранспорта возможно как с помощью датчика дорожного движения 
в составе АСУ наружного освещения (АСУНО), так и по показаниям датчиков, 
входящих в интеллектуальную городскую транспортную систему. Не за-
прещено и использование статистических данных. 
Необходимо отметить, что при наличии двусторонней связи со светиль-
никами появляется возможность оперативного получения диагностики, необхо-
димой эксплуатирующему предприятию. Диагностика предусматривает фикса-
цию местоположения отказавших светильников с привязкой к карте города, 
подсчет объективного значения «процента горения» по каждому пункту пита-
ния, эксплуатационному району и городу в целом с разбиением на классы ма-
гистралей. Немаловажна и предотказная диагностика. Такая информация явля-
ется важнейшей для диспетчерской службы, технического отдела и районных 
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отделений при планировании и управлении ходом ремонтно-
восстановительных работ. 
Неконкурентоспособными ряд методов управления светильниками, при-
меняемых в отдельных пилотных проектах систем освещения. Отметим следу-
ющие отвергнутые варианты: управление светильниками по дополнительно 
прокладываемым проводам; одностороннее управление по PLC, основанное на 
введении разного рода управляемых искажений в кривые переменного напря-
жения; автономное управление с помощью фотодатчиков, ненадежное в наших 
погодных условиях (недостатки этого варианта подробнее будут рассмотрены 
ниже). 
Важно учесть то, что интеллектуальная система освещения с управляе-
мыми светильниками меняет подход к диагностике на уровне пунктов питания 
и увеличивает возможности в поиске неисправностей в сетях. Так, в системах 
управления городским освещением первых поколений широко применяется 
контроль целостности предохранителей в пункте питания, который заключается 
в измерении уровня нескольких десятков напряжений, поступающих в отхо-
дящие от пункта питания линии освещения. В системах следующих поколений 
часто применяется контроль энергопотребления по каждому отходящему фаз-
ному проводу. Диагностика работы светильников не только устраняет необхо-
димость таких методов контроля, требующих дополнительных проводных под-
ключений, но и обеспечивает проверку целостности линий освещения с точно-
стью до опоры. 
В интеллектуальной системе управления оперативно и с высокой точно-
стью обеспечивается также контроль несанкционированных подключений пу-
тем непосредственного измерения дополнительной потребляемой мощности. 
В случае же санкционированных подключений в пункте питания 
(например, питание светофоров) и непосредственно на линиях освещения (в 
частности, питание рекламных стендов и т. п.) учет электроэнергии наиболее 
целесообразно проводить счетчиками со встроенными PLC-модемами с переда-
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чей информации в контроллер пункта питания и далее на сервер диспетчерской 
службы. 
В этой связи актуально объединение коммерческого и технического уче-
та электроэнергии для устранения избыточности, снижения цены решения, а 
также повышения достоверности и оперативности контроля. 
Таким образом, в первых АСУНО основным объектом управления были 
контакторы, а основным объектом диагностики — предохранители. В интел-
лектуальных АСУНО объектами управления и диагностики становятся све-
тильники, то есть контроль максимально приближен к конечному результату — 
освещению объектов городской инфраструктуры. 
В наше время каждая новая интервенция энергоресурсосберегающих 
технологий связана, как правило, с внедрением более дорогих решений, увели-
чивающих начальные затраты, но дающих (или обещающих) уменьшение экс-
плуатационных расходов. Ввиду этого важно выработать общепонятный крите-
рий для сравнения различных энергоресурсосберегающих проектов. Совершен-
но очевидно, что любого рачительного хозяина, эксплуатирующего систему го-
родского освещения, не может удовлетворить критерий минимальной стоимо-
сти внедрения проекта, часто являющийся единственным при проведении тен-
деров по госзакупкам. Оценка по минимальному сроку окупаемости, обычно 
используемая в упрощенных экономических расчетах эффективности внедре-
ния инновационных технологий, также не может быть признана достаточно 
убедительной. Действительно, как показано в [21], при одинаковом сроке оку-
паемости более выгодной следует признать, как это ни покажется странным, 
технологию с максимальными начальными затратами, поскольку после завер-
шения срока окупаемости она приносит наибольший доход. В использование 
для сравнения проектов освещения хорошо известный способ оценки иннова-
ций — сравнение по TCO (Total Cost of Ownership), для которого обще-
принятым, но не совсем удачным переводом на русский язык является термин 
«совокупная стоимость владения» [21]. Достоверный расчет по ТСО дает инте-
гральную оценку за весь назначенный срок жизни инновационной технологии. 
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В упрощенном варианте расчетов, для сокращения количества учитываемых 
факторов и снижения трудоемкости вполне допустимо провести сравнение по 
критерию чистого дисконтированного дохода (ЧДД). При этом учитываются 
начальные затраты, эксплуатационные расходы, плата за электроэнергию, а 
также прогноз увеличения текущих расходов до конца назначенного срока 
службы системы. Существенным упрощением расчетов является то, что нам 
будет достаточно учитывать разницу в затратах по отношению к «базовому» 
варианту, за который естественно принять широко используемую в России тех-
нологию освещения на НЛВД с ЭБ без пофазного отключения в ночном режи-
ме. При проведении НИОКР по интеллектуальной АСУ наружного освещения 
«АВРОРА+» группой сотрудников ОАО «НИИ точной механики» в 2012 году 
была проведена переоценка экономической эффективности всех возможных 
мероприятий по энергоресурсосбережению в перечисленных технологиях, пер-
воначально проделанная в 2010 году [24, 25]. Расчет проводился в привязке к 
участку освещения Западного скоростного диаметра Санкт-Петербурга длиной 
2 км, содержащего 328 светильников и 2 пункта питания. Назначенный срок 
эксплуатации системы освещения принят равным 12 лет, он близок к норма-
тивному сроку эксплуатации до капитального ремонта. При проведении расче-
тов предполагалось, что все варианты систем выполнены на самом высоком 
уровне с применением современной элементной базы без использования мало-
надежных элементов с коротким временем жизни (таких как электролитические 
конденсаторы [21]). Результаты сравнительных расчетов представлены на 
рис.8. 
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Рисунок 8 - Сравнение различных технологий наружного освещения 
 
 Наглядно показано, что при использовании критерия минимальной 
начальной стоимости проекта для выбора энергосберегающей технологии нам 
придется выбирать между технологией с двухрежимными ПРА и технологией с 
автотрансформаторными регуляторами. Если пользоваться критерием мини-
мального срока окупаемости, то у всех рассмотренных технологий эта характе-
ристика примерно одинакова и небольшим преимуществом обладает техно-
логия управляемых светильников с ЛВД и ЭПРА на существующих линиях пе-
ременного тока. 
Критерий TCO, то есть максимального дохода за назначенный срок экс-
плуатации, показывает преимущество вариантов управляемых светодиодных и 
ЛВД-светильников в сетях постоянного напряжения (LED+DC и ЛВД+DC). 
Небольшая разница между этими технологиями не превышает методической 
погрешности. При подведении результатов исследования обе технологии были 
объединены в единую технологическую платформу интеллектуальной сети 
освещения на постоянном токе DC LSG. 
Предстоящее создание интеллектуальной системы освещения ставит пе-
ред разработчиками ряд новых задач. Среди них отметим формирование совре-
менной PLC Mesh-сети для управления светильниками; нормирование характе-
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ристик электромагнитной совместимости светильников различных производи-
телей с PLC Mesh-сетью; создание резервированной городской системы связи 
пунктов питания с диспетчерской; разработку высоконадежных управляемых 
драйверов и ЭПРА для функционирования в сложных условиях эксплуатации и 
т. п. В частности, перед силовой электроникой стоит задача расширения номен-
клатуры и улучшения характеристик MOSFET-транзисторов 
в диапазоне средних напряжений 300-400 В для создания более совершенных 
ЭПРА и драйверов светодиодов. 
На технологической платформе DC LSG вполне логичным выглядит пе-
ресмотр концепций аварийного и бесперебойного освещения. Очевидно, что 
для реализации системы аварийного освещения повышенной надежности до-
статочно будет в состав DC LSG включить накопитель (аккумулятор), не ис-
пользуя каких-либо преобразований из переменного напряжения в постоянное 
и обратно, как это делается в традиционных источниках бесперебойного элек-
тропитания. Дополнительное подключение дизельного или газового электроге-
нератора позволит также создавать на этой технологической платформе эффек-
тивную систему бесперебойного освещения длительного действия с возможно-
стью оперативного управления. 
Таким образом, следует констатировать, что развитие управляющей и 
силовой электроники привело к изменению оценки эффективности трехфазного 
энергоснабжения сетей освещения, которое считалось «естественным» и един-
ственно возможным в течение более 100 лет. В рамках концепции DC LSG 
предполагается возврат к более энергоэффективным и удобным интеллектуаль-
ным биполярным сетям постоянного напряжения, изобретенным еще в конце 
XIX века. 
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3.3 Технологии энергоресурсосбережения 
 
В контексте обсуждения возможностей перечислены существующие 
приемы, методы и технологии, способные оказать положительное влияние на 
энергоресурсосбережение в сетях освещения. Из этих технологий в нашем пе-
речне достойные места занимают LED- технологии, технологии с ЛВД и управ-
ляемыми ЭПРА, а также технологии с двухрежимными ПРА и с автотрансфор-
маторными регуляторами. Все они дают существенное энергосбережение и 
превосходят традиционные сети с ЛВД+ЭБ по интегральным экономическим 
показателям. 
Обсуждая известные технологии энергоресурсосбережения, мы оставили 
без внимания единственную не реализованную до настоящего времени техно-
логию. Она явилась результатом исследования, направленного на получение 
максимального энерго- и ресурсосбережения [25]. Концепция, на которой бази-
руется эта технология, первоначально считалась альтернативной всем суще-
ствующим. 
Суть предложенной концепции заключается в следующих основных по-
ложениях [26]: 
- электрическая сеть освещения из трехфазной четырехпроводной пре-
образуется в трехпроводную биполярную сеть постоянного тока (Direct Current 
— DC); 
- из драйверов LED-светильников и из ЭПРА светильников с ЛВД изы-
маются выпрямители и корректоры коэффициента мощности (ККМ) с выход-
ными конденсаторами, так что управляемый выходной каскад драйвера (или 
ЭПРА) получает электропитание непосредственно от DC-сети; 
- на электроподстанции (или в пункте питания) устанавливается силовой 
выпрямитель, преобразующий сетевое переменное трехфазное напряжение в 
постоянное напряжение питания сети освещения; 
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- управление светильниками осуществляется по технологии передачи 
высокочастотного сигнала по силовой сети (Power Line Communication — PLC), 
которая в такой DC- сети имеет определенные преимущества.  
Эта концепция была названа автором технологической платформой ин-
теллектуальной системы освещения на постоянном токе (Direct Current Lighting 
Smart Grid — DC LSG). Необходимо отметить, что в последние годы DC-сети 
нашли развитие во многих областях, в том числе в крупных серверных центрах, 
DC-умных домах, энергосистемах коммерческих зданий и кораблей, в солнеч-
ных электростанциях, на электроподстанциях (напряжение собственных нужд), 
наконец, в сетях аварийного освещения [24]. 
В качестве одного из преимуществ DC LSG рассмотрим переход на пи-
тание постоянным током драйвера LED-светильника. На рис. 9 показан драйвер 
одного из ведущих отечественных производителей, предназначенный для пита-
ния от переменного напряжения светодиодного светильника мощностью 150 
Вт. 
 
 
Рисунок 9 - Современный LED-драйвер на 150 Вт 
 
Он состоит из четырех функциональных модулей, а именно входного 
фильтра (1), однофазного выпрямителя (2), ККМ (3) и выходного конвертера 
(4). При питании постоянным напряжением нам не потребуются ни выпря-
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митель, ни ККМ. Это позволит существенно уменьшить габариты и стоимость, 
а также увеличить надежность драйвера. 
Переход к питающей сети постоянного напряжения предполагает при-
менение высокоэффективного трехфазного силового выпрямителя взамен полу-
тора сотен однофазных выпрямителей и ККМ в светильниках. Обычно одно-
фазный выпрямитель содержит матрицу из четырех полупроводниковых дио-
дов, а ККМ — один диод и один транзистор. Немного упрощая, можно сказать, 
что 900 (150x6) маломощных полупроводниковых приборов в светильниках мо-
гут быть заменены одним трехфазным выпрямителем в пункте питания, состо-
ящем из шести силовых диодов (например, по схеме А. Н. Ларионова). Таким 
образом происходит снижение стоимости и повышение надежности светильни-
ков и линии освещения в целом. Уменьшается также количество проводов в 
линии с четырех до трех. 
При питании постоянным током обеспечивается и более эффективная 
передача по силовой сети PLC ввиду отсутствия конденсаторов, компенсирую-
щих коэффициент мощности (обязательных для светильников с ЛВД и ЭБ), и 
помех от импульсного ККМ (в светильниках с ЭПРА и драйверами). Не самый 
удачный опыт первых отечественных пилотных проектов с управляемыми ЭП-
РА показал, что сложности реализации PLC в сети переменного напряжения не 
были преодолены в полной мере. 
Весьма важно и то, что в DC-сетях обеспечивается повышенная элек-
тробезопасность для обслуживающего персонала, поскольку постоянное 
напряжение безопаснее переменного [27]. Существенно уменьшается также ве-
роятность поражения домашних животных (собак) от шагового напряжения то-
ков утечки. 
Очевидно, что заявленная технологическая платформа DC LSG в боль-
шей степени регламентирует вопросы электропитания, управления и связи, 
предполагая применение всех существующих и будущих энергоэффективных 
источников света. 
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В настоящее время можно считать, что единственным реальным факто-
ром, мешающим внедрению DC LSG, является наличие сторонних потребите-
лей, питающихся непосредственно от линий освещения традиционным одно- 
или трехфазным переменным напряжением. Однако большинство этих потре-
бителей представляют собой рекламные стенды с подсветкой, которым тип пи-
тающего напряжения должен быть безразличен. Многие другие современные 
нагрузки имеют универсальное напряжение питания. В случае крайней необхо-
димости возможно применение преобразователя (конвертера) постоянного 
напряжения в переменное. Таким образом, очевидно, что при рассмотрении во-
проса о переходе на DC LSG наличие сторонних потребителей не должно иметь 
абсолютного приоритета. Более того, этот переход может способствовать упо-
рядочению подключений к сетям освещения. 
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Глава 4. Дизайн-концепция светового решения жилого микрорайо-
на с помощью энергосберегающих технологий 
 
4.1 Объект исследования  
 
Объектом исследования является жилой массив приблизительной  пло-
щадью 50.000 м2, который расположен между улицами Кулева и проспектом 
Ленина. Представляет собой ряд строений – жилых и административных зда-
ний. Территория объекта пересечена дорогами для перемещения людей и 
транспорта, как внутри жилого массива, так и с внешних его сторон. Инфра-
структура объекта снабжена придомовой территорией с наличием детской 
площадки, торговых помещений, мест для сбора мусора, зонами перемещения 
людей, зонами насаждения растений. Объект исследования принадлежит к 
строениям определенной исторической давности, но с текущим и продолжаю-
щим функционированием, как объектов муниципального назначения.  
 
  
Рисунок 10 - Объект исследования    
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Соответственно, в ходе данной работы разработана 3D модель жилого 
массива в программе DIALux. Проведены измерения освещенности/яркости на 
территории жилых микрорайонов. Представлен дизайн-проект текущего 
наружного освещения данной территории в программе DIALux.  
Сегодня на территории рассматриваемого жилого микрорайона еще ве-
дется строительство, вследствие чего, жилой массив не имеет общего светового 
ансамбля. По этой причине в данной квалификационной работе предлагается 
дизайн-концепция светового решения для данного градостроительного образо-
вания. 
 
4.2 Представление объекта исследований 
 
 
 
Рисунок 11 - Проспект Ленина (дневное и темное время суток) 
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Рисунок 12 - Улица Учебная (дневное и темное время суток) 
 
Выбранный в качестве объекта исследования жилой микрорайон отно-
сится к приоритетным проектам по формированию жилого фонда города Том-
ска.  Микрорайон расположен в центре города, с удобными путями подъезда. 
Жилой микрорайон состоит из четырех 9-и этажных домов, одного 5-и 
этажного дома с различной планировкой  и 2 административного здания. Пред-
ложенные фотографии (рис. 11 -14) демонстрируют фрагменты улиц и зданий, 
расположенных на заданной территории жилого массива.   
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Рисунок 13 - Улица Советская (дневное и темное время суток)  
 
Рядом есть комплекс жилых домов и расположенных вблизи них учре-
ждений повседневного культурно-бытового обслуживания населения. 
Категория жителей, проживающая в данном микрорайоне самая разная 
от «старожил» - людей пожилых и давно живущих в этих домах, до молодых 
семей, которые свой вечерний досуг проводят, в основном, прогуливаясь с 
детьми по микрорайону, что обуславливает создание на его территории струк-
турированного и комфортного наружного освещения. 
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Рисунок 14 - Улица Савиных (дневное и темное время суток) 
 
Помимо жилых домов с комфортными и уютными квартирами в нем еще 
располагаются административные здания, благоустроенные дворы,  придомо-
вые территории, с расположенными на них детской площадкой и вариантами 
озеленения.  
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4.3 Анализ результатов измерений объектов на территории жилого 
массива 
 
На рисунке представлены фото снимки жилого дома №105 в дневное и в 
темное время суток.  У жилого дома имеются шесть подъездов, пять из которых 
оснащены компактными люминесцентными лампами (рис. 17-21) и один лам-
пой накаливания (рис. 16). Высота расположения ламп составляла у первого 
подъезда 2,5 метров, а у 2-6 подъездов 4 метра.  Измерения проводились в тем-
ное время суток в 23:00. Самое большое значение средней освещенности  была 
зафиксирована у подъезда № 4 (рис. 19)  оснащенный компактной люминес-
центной лампой и составлял 3,95 люксов, которое не соответствует нормам 
освещения придомовой территории, которая должна составлять 10 люксов [20].  
 
   
   а) время: 18:30 pm, дата 22.04.2017       б) время 23:00 pm, дата: 22.04.2017 
Рисунок 15 - Улица Советская, дом 105  
 
Для расчета текущего освещения при домовой территории  и улицы Со-
ветской, как показано на рисунках 16-22, необходимо ввести проект тип и ко-
личество светильников, а также задать их расположение. По результатам изме-
рений была построена модель существующей ОУ, фрагмент, которой можно 
видеть на рисунках (16-21) для каждого из подъездов 9-ти этажного многоквар-
тирного дома.  
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Рисунок 16 - Подъезд №1, источник света ЛН       
 
   
Рисунок 17 - Подъезд №2, источник света КЛЛ         
  
    
Рисунок 18 - Подъезд №3  источник света КЛЛ      
    
    
Рисунок 19 - Подъезд №4  источник света КЛЛ        
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Рисунок 20 - Подъезд №5  источник света КЛЛ        
 
   
Рисунок 21 - Подъезд №6  источник света КЛЛ        
 
Таблица 5 – Текущие световые приборы 
№ 
Здание Адрес 
Состояние осветительного оборудование 
Количество СП Вид 
1 Жилой дом, 9 
этажей 
Советская, 105 6 
 
2 Жилой дом, 4 
этажа 
Ленина проспект, 
9а 
4 
 
3 Жилой дом, 9 
этажей 
Ленина проспект, 
15а 
1 
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                                                                      Продолжение таблицы 5 
4 
Жилой дом, 9 
этажей 
Ленина проспект, 
15б 
1 
 
5 Жилой дом, 9 
этажей 
Ленина проспект, 
15в 
1 
 
 
Анализ текущего осветительного оборудования по подъездам сведено в 
таблицу 5 для демонстрации отсутствия в настоящее время энергосберегающе-
го оборудования. Дополнительно, на рисунке 22 представлены фото-снимки 
светильников ДНаТ, уличного освещения на улице Советской. Светильники 
находятся на высоте  7 метров и расположены через каждые 30 метров. Средняя 
освещенность светильников составляет 17,15 люксов (рис. 22), которое не соот-
ветствует нормам уличного освещения [20]. Состояние текущего качества и 
формирование пространственной освещенности показано на рис.22. 
 
 
Рисунок 22 - Улица Советская, источник света ДНаТ  (время 01:30 pm, дата: 
23.04.2017)     
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В Томске в ночное время более или менее хорошую архитектурную под-
светку имеют здания расположенные в центре, которыми в основном являются 
административные и офисные здания, учебные корпуса, а так же развлекатель-
ные комплексы. А жилые микрорайоны, являющиеся в дневное время жемчу-
жинами городского пространства, с наступлением вечера теряют свою образ-
ную выразительность и освещаются лишь стационарным уличным освещением.  
При создании световой среды жилых микрорайонов, освещение в таких 
районах должно быть спокойным и расслабляющим, создавать атмосферу до-
машнего тепла и уюта. Здесь люди, работающие в деловом центре или про-
мышленном районе, в вечернее время предпочитают отдыхать от тяжелого тру-
дового дня, выходя на прогулки в парки и скверы, в которых необходимо обес-
печить правильное освещение.  
Томск, как и многие другие города России, имеет сложную архитектуру, 
сочетающую в себе деревянную и каменную архитектуру прошлого и много-
этажные современные строения, которая формировалась на протяжении четы-
рех веков. Таким образом, город имеет две основные градостроительные части: 
историческая и современная. 
К  анализу текущей ситуации по освещению и наличию осветительного 
оборудования на территории заданного жилого массива следует обратить на 
следующие моменты при создании нового облика: 
1. В вечернее время в городе наблюдается неоднородность наружного 
освещения, так как более или менее хорошую архитектурную подсветку имеют 
здания расположенные в центре, а многие жилые массивы в городе освещаются 
лишь уличным освещением. 
2. Для создания общей гармоничной световой среды Томска необходимо 
создать образную выразительность жилых микрорайонов посредствам структу-
рированного наружного и утилитарного освещения. 
3. В микрорайонах города необходимо создать структурированное 
освещение их внутренних пространств. При этом нужно разделить районы на 
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парковую зону, проезжею часть и автостоянки, так как их освещение должно 
быть предназначено для разного рода деятельности. 
 
4.4 Создание трехмерной модели и расчет текущего освещения в 
программном комплексе DIALux 
 
Программный комплекс DIALux версия 4.12 позволяет сделать свето-
технический расчет с учетом всего светового потока, материалов отражающих 
и поглощающих поверхностей и т.д. Однако начальным этапов работы с про-
граммой и объектов является построение трёхмерной модели объекта, резуль-
тат реализации показан на рис.23 (схема представлена ранее на рис.10, раздел 
4.1 глава 4).  
 
 
Рисунок 23 - Трехмерная модель жилого массива 
 
Как видно из рисунка 23, при создании наружной сцены в программе 
DIALux, трехмерные модели зданий строятся с помощью стандартных элемен-
тов, путем задания им необходимых размеров и геометрической формы. 
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Для расчета наружного и уличного освещения, как показано на рисунках 
24, 25, 26 и 27 необходимо ввести проект тип и количество светильников, а 
также задать их расположение. 
В настоящей работе предлагается вариативность проектных решений 
для данного объекта, с целью показать возможности и подходы в реализации 
оптимального проектного решения. 
На рисунке 24 показано первый вариант ОУ наружного освещения 
жилого массива, замена существующих осветительних приборов на 
светодиодные источники света STAR NBT LED. Преимущество данного ОУ 
является, освещение только передней части подъезда, а освещение зоны 
перемещение людей, пешеходных переходов осложнаются из–за малого 
светового потока, что является основным недостатком ОУ.  
 
 
 
Рисунок 24 – Первый вариант ОУ. Наружное освещение жилого массива  
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На рисунке 25 показано второй вариант ОУ наружного освещения жило-
го массива с помощью светодиодных источников света LIGHTING 
TECHNOLOGIES  ATHINA LED и MARK LED. Преимущество данной ОУ яв-
ляется, одновременное освещение все части жилого массива (вход в подъезд, 
зона перемещение людей, детская площадка, пешеходные переходы и т.д.). К 
недостатком можно отнести:  
- при уменьшении потока людей, светильники которые освещают зоны 
перемещение людей не отключаются, из-за этого потребность в электроэнергии 
увеличиваются и энергоэффективность уменьшается.  
 
 
 
Рисунок 25 – Второй вариант ОУ. Наружное освещение жилого массива 
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На рисунке 26 показано третий вариант наружного освещения жилого 
массива с автоматизированной системой управления (АСУНО) DC LSG.  Пре-
имущество данной ОУ является, одновременное освещение все части жилого 
массива (вход в подъезд, зона перемещение людей, детская площадка, пеше-
ходные переходы и т.д.). При уменьшении потока людей с часу ночи до шести 
утра, происходит уменьшение светового потока осветительных устройств зоны 
перемещение людей и отключаются светильники которые освещают детскую 
площадку. Недостатком можно называть дороговизна реализации данного про-
екта.  
 
   
 
Рисунок 26 – Третий вариант ОУ. Наружное освещение с АСУ 
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При этом объектами городской среды в большей своей массе энергопо-
требления являются объекты жилищно-коммунального хозяйства, где потреб-
ности электрического освещения достаточно высоки, но недостаточно сформи-
рованы. Не исключен из обихода свет ламп накаливания, газоразрядных источ-
ников света, которые не обеспечивают нужной цветопередачи, или продолжают 
«трудиться» в режиме невыключения в дневные часы. Тот или другой подход 
не обеспечивает ни комфортного освещения, ни экономии потребляемых энер-
горесурсов.  
Очевидно, что заявленная технологическая платформа DC LSG в боль-
шей степени регламентирует вопросы электропитания, управления и связи, 
предполагая применение всех существующих и будущих энергоэффективных 
источников света. 
В настоящее время можно считать, что единственным реальным факто-
ром, мешающим внедрению DC LSG, является наличие сторонних потребите-
лей, питающихся непосредственно от линий освещения традиционным одно- 
или трехфазным переменным напряжением.  
Таким образом, очевидно, что при рассмотрении вопроса о переходе на 
DC LSG наличие сторонних потребителей не должно иметь абсолютного прио-
ритета. Более того, этот переход может способствовать упорядочению подклю-
чений к сетям освещения. 
Для создания наружного освещения рассматриваемого жилого массива 
были использованы светильники, приведенные в таблице 6. 
 
Таблица 6 – Ведомость светильников 
Тип ИС Наименование Световой 
поток, лм. 
Потребляемая 
мощность, Вт. 
Количество, 
шт. 
 
Светодиодный 
Lighting Technologies   
Athina Led  
3868 62 23 
 
Светодиодный 
Lighting Technologies   
Star Nbt Led  
1540 18  4 
 
Светодиодный 
Lighting Technologies   
Mark Led 
6461 56 9 
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При проектировании освещения улицы Советской, выполнено сравнение 
нескольких типов светильников разных фирм, которые были выбраны произ-
вольно. Согласно СП 52.13330.2011, рассматриваемая дорога относится к кате-
гории Б1, где средняя освещенность должна быть не менее 20 лк. Результаты 
сравнения приведены в таблице 7. 
 
 
Рисунок 27 - Освещение улицы Советской 
 
Таблица 7 – Результаты сравнения светильников 
Тип ИС Наименование светильников 
Ecp, 
лк 
Emin, лк 
Emax, 
лк 
Emin / 
Ecp 
Emin / 
Emax 
 
Светодиодный 
Ledel l-street 
72xpg/12636/135/ш4/cr 
13 9,68 16 0,762 0,615 
ДРИ Galad гку12-150-001 11 6,03 17 0,551 0,363 
 
ДНаТ 
 
Lighting technologies 
Corvus ntk 10 150s 
 
15 8,54 24 0,56 0,363 
 
Светодиодный 
Lighting technologies  mark led 
60 w 4000k 
22 15,4 27 0,7 0,57 
 
Сравнение светотехнических показателей для освещения выбранного 
участка дорог показал, что оптимальным светильником для установки на дан-
ном участке является Lighting Technologies  MARK LED 60 W 4000K.  
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На технологической платформе DC LSG наружное освещение вполне 
хорошо выглядит. Дополнительное подключение дизельного или газового элек-
трогенератора позволит также создавать на этой технологической платформе 
эффективную систему бесперебойного освещения длительного действия с воз-
можностью оперативного управления. 
Таким образом, следует констатировать, что развитие управляющей и 
силовой электроники привело к изменению оценки эффективности трехфазного 
энергоснабжения сетей освещения, которое считалось «естественным» и един-
ственно возможным в течение более 100 лет. В рамках концепции DC LSG 
предполагается возврат к более энергоэффективным и удобным интеллектуаль-
ным биполярным сетям постоянного напряжения, изобретенным еще в конце 
XIX века.  
Весьма важно и то, что в DC-сетях обеспечивается повышенная элек-
тробезопасность для обслуживающего персонала, поскольку постоянное 
напряжение безопаснее переменного [27]. 
Очевидно, что заявленная технологическая платформа DC LSG в боль-
шей степени регламентирует вопросы электропитания, управления и связи, 
предполагая применение всех существующих и будущих энергоэффективных 
источников света. 
 
4.5 Электрический расчет осветительной сети 
 
В систему освещения объекта входят все осветительные установки, а 
также сеть их питания и управления (включая щитки управления). Схема элек-
трической сети для выбранного способа освещения разрабатывается после 
окончательного утверждения спецификации приборов, их размещения и режи-
мов работы. Вся система делится на группы согласно их размещению, потреб-
лению энергии и режимам работы. Для каждой группы рассчитывается питаю-
щая сеть, путь прокладки кабеля, способы автоматического или ручного управ-
ления. 
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На основании значений электрических нагрузок осуществляется расчет 
осветительных сетей и выбор электрооборудования. Сечение проводника в сети 
до 1000В, в основном, зависит от величины расчетного тока. Также на этот па-
раметр, влияют необходимость защиты сети от перегрузки, температурные 
условия окружающей среды, тип изоляции проводника и т.д.[48]. 
Расчетные токи, а также распределения нагрузок по ТП приведены в 
таблице 8. На основании этих данных был произведен выбор сечений питаю-
щих кабелей и коммутационных аппаратов. Для групп ОП питающихся: 
• от ТП №1 был выбран кабель марки ВВБ 4х2,5 и автоматические 
выключатели марки iEK ВА 47-63 10А; 
• от ТП №2 была выбрана марка кабеля ВВБ 4х2,5 и автоматические 
выключатели iEK ВА 47-63 2А. 
Для наглядной демонстрации схемы питания ОУ была построена одно-
линейная схема, а также прорисована трассировка кабелей. Чертежи приведены 
в приложении Б. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
76 
 
 
 
Таблица 8 - Значения нагрузок и расчетных токов 
№ 
гр. 
№ 
ТП 
Наименование ЭП 
Кол-во 
ЭП 
Устан.     
мощность 
Руст., кВт 
КС Cos φ 
Расчетная мощность Расч. ток Ip, A 
p
p
н
S
I =
3U
;
p
p
н
S
I =
U
 
Активная Pp, кВт 
p с устP =К Р  
Реактивная Qp, 
квар   
сp pК PQ tgφ   
Полная Sp, кВА 
2 2
p p pS = P +Q  
1.1 1 
LIGHTING 
TECHNOLOGIES  
ATHINA LED 
9 0,062 1 0,95 0,558 0,183 0,58 2,63 
  
LIGHTING 
TECHNOLOGIES  
MARK LED 
4 0,056 1 0,93 0,224 0,088 0,24 1,09 
  
LIGHTING 
TECHNOLOGIES  
STAR NBT LED 
1 0,018 1 0,85 0,018 0,011 0,02 0,09 
1.2 
 
LIGHTING 
TECHNOLOGIES  
ATHINA LED 
14 0,062 1 0,95 0,868 0,285 0,91 4,13 
  
LIGHTING 
TECHNOLOGIES  
STAR NBT LED 
3 0,018 1 0,85 0,054 0,033 0,06 0,27 
2.1 2 
LIGHTING 
TECHNOLOGIES  
MARK LED 
5 0,056 1 0,93 0,28 0,11 0,3 1,36 
  Итого 
 
2   2 0,71 2,11 
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Глава 5. Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение 
 
Введение 
 
В данном разделе рассматривается экономический эффект от 
проектирования освещения жилого массива города Томска с использованием 
энергосберегающих технологии. 
Объект исследования является жилой массив приблизительно  
площадью 50.000 м2 который расположен между улицами Кулева и проспектом 
Ленина. Целью настоящей работы является создание структурированного 
наружного освещения жилых комплексов с целью повышения качества 
световой среды при использовании энергосберегающих технологий. 
Цель данного пред-проектного анализа – рассчитать расходы на реали-
зацию освещения, включающие в себя стоимость оборудования, заработную 
плату рабочих, амортизационные отчисления от стоимости основных фондов, 
затраты на потребляемую электроэнергию, расходы по обслуживанию и 
наладке ОУ. 
 
5.1 Расчет трудоемкости проектирования освещения и монтажных 
работ 
 
В рамках этого этапа проводится расчет затрат времени на выполнение 
работ по проектированию и установке освещения. Все работы можно разделить 
на 2 группы: составление необходимого перечня работ и ее кодирование; 
установка оценок времени продолжительности работ. 
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5.1.1 Расчет стоимости проектных работ 
 
При расчете себестоимости проекта по освещению необходимо 
рассмотреть следующий перечень работ: 
1. Разработка дизайна освещения; 
2. Построение трехмерной модели в специальных программах; 
3. Выбор световых приборов; 
4. Электрический расчет; 
5. Монтаж оборудования и светильников. 
Стоимость работ по созданию светотехнического проекта, приведенная 
в таблице 5.1, зависит от разных параметров, среди которых основную роль 
играют размер объекта, сложность его формы и площадь объекта. 
 
Таблица 9 - Исходные данные 
Проект Наружное освещение 
Сложность светотехнического 
проекта 
Многоэтажное здание простой 
формы 
Сложность электротехнического 
проекта 
Интеграция системы освещения в 
существующую сеть, схемы вкл. и выкл. и 
управления освещением, сценарии 
освещения и т.д. 
Площадь 50000 м2 
 
Таблица 10 - Результаты расчета 
Дизайн проект 564 € 36270 р. 
Рабочий 
светотехнический проект 
1334 € 85700 р. 
Электротехнический 
проект 
464 € 29840 р. 
Сметная 
документация 
46 € 2970 р. 
Итого 2409 € 154780 р. 
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5.1.2 Оценка времени продолжительности работ по работке дизайна 
освещения 
 
Для расчета ожидаемого времени выполнения работ возьмем значения 
времени выполнения при благоприятных условиях и при неблагоприятных 
условиях и произведем вычисления, взяв среднее арифметическое от 
оптимистичной и пессимистичной оценок. 
На светотехнические и монтажные работы будет затрачено максимально 
56 дней (с 10 марта по 5 мая) при следующих исходных данных: 
Тож =
𝑇𝑚𝑖𝑛+𝑇𝑚𝑎𝑥
2
                                                (5.1) 
Где, Тож – ожидаемое время продолжительности работ 
Тmin – оценка при наиболее благоприятных условиях 
Tmax – оценка при наиболее неблагоприятных условиях 
Tож = 
30+56
2
= 43 
Ожидаемое время выполнения работ по разработке программного 
продукта равно 36,5 дней. 
 
 Таблица 11 – Расчет трудоемкости внедрения программного продукта 
Наименование работы 
Вероятностные оценки, дни 
Тmin Tmax Тож 
Разработка дизайна освещения и 
построение трехмерной модели в 
специальных программах; 
16 21 18,5 
Выбор световых приборов 2 3 2,5 
Электрический расчет 4 7 5,5 
Монтаж оборудования и 
светильников 
8 12 10 
Общая продолжительность 
работы составляет: 
30 43 36,5 
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5.1.3 Расчет себестоимости и цены на архитектурное освещение 
 
Себестоимость наружного освещения – это, как правило, совокупность 
затрат на проектировочные работы, оборудования и световые приборы и 
монтажные работы. Затраты подразделяются на следующие статьи расходов: 
1) Материальные затраты; 
2) Основная заработная плата; 
3) Единый социальный налог; 
4) Накладные расходы. 
 
5.2 Расчет материальных затрат 
 
В статье «Материальные затраты» предусмотрены финансовые затраты 
на материалы, применяемые при монтажных работах для реализации данного 
проекта, которые приведены в таблице 5.4. 
 
Таблица 12 – Расчет стоимости материальных затрат 
Наименование материала 
Количество 
комплектов, 
шт. 
Цена одного 
комплекта, 
руб. 
Сумма 
затрат, руб. 
LED Technology LLC LT-T8-1500-20-
5000К-С LED 
36 3000 126000 
Кабель ВВГ 3*2,5 (м) 500 20 10000 
Автоматический выключатель 3 125 375 
Всего - - 136375 
 
5.2.1 Расчет заработной платы проектировщика и монтажника 
 
Расчет ЗП проектировщика производится в соответствии с 
трудоемкостью разработки светотехнических работ. 
Данные для расчета: 
1) Оклад у проектировщика – 15000 руб., оклад у монтажника – 20000 
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руб. 
2) Плановый фонд рабочего времени за месяц – 176 часов (22 дня); 
3) Районный коэффициент – 20%; 
4) Надбавка – 50%; 
5) Тарифная ставка [29]. 
Часовая тарифная ставка (Сч) определяется: 
Сч =
Оклад
Фрв
                                                         (5.2) 
где Фрв – плановый фонд рабочего времени за месяц у проектировщика, 
из расчета 22 рабочих дня по 8 часов. 
Определяем заработную плату для проектировщика:  
Сч =
15000
176
= 85,23 рублей в час 
Основная заработная плата за расчет наружного освещения: 
ЗПосн = Сч ∗ Тож                                                   (5.3) 
ЗПосн =  85,23 ∙  (36,5 ∙  8) =  85,23 ∙  292 = 24887,16 руб; 
Дополнительная заработная плата: 
ЗПдоп =
ЗПосн ∗ 15
100
                                                (5.4) 
 
ЗПдоп =
24887,16 ∗ 15
100
= 3733,07 руб 
Итого затраты на оплату труда: 
ЗПобщ =  ЗПосн +  ЗПдоп      (5.5) 
ЗПобщ = 24887,16+3733,07 =28620,23 руб 
Общая сумма заработной платы с учетом районного коэффициента и 
надбавки: 
ЗПобщ =  ЗПобщ ∙  1,7     (5.6) 
ЗПобщ = 28620,23 ∙ 1,7 = 48654,39 руб 
Далее рассчитаем заработную плату монтажника:  
Часовая тарифная ставка (Сч): 
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Сч =
20000
176
= 113,63 рублей в час 
где Фрв – плановый фонд рабочего времени за месяц у монтажника, из 
расчета 22 рабочих дня по 8 часов. 
Основная заработная плата за разработку программы составит: 
ЗПосн =  113,63 ∙  (10 ∙  8)  =  113,63 ∙  80 = 9090,4 руб; 
Дополнительная заработная плата: 
                          ЗПдоп =
9090,4∗15
100
= 1363,56 руб 
Итого затраты на оплату труда: 
ЗПобщ =9090,4+1363,56 = 10453,96 руб 
Общая сумма заработной платы с учетом районного коэффициента и 
надбавки: 
ЗПобщ = 10453,96 ∙ 1,7 = 17771,73 руб 
Тогда, общая сумма затрат на заработную плату проектировщика и 
монтажника составит:  
ЗПобщ =48654,39+17771,73=66426 руб 
Результаты по заработной плате показаны в таблице 5.5. 
 
Таблица 13 – Результаты по заработной плате 
Исполнитель 
Оклад 
( руб.) 
Часовая 
тарифная 
ставка 
(руб./час.) 
Основная 
заработная 
плата 
(руб.) 
 
Дополнител
ьная 
заработная 
плата (руб.) 
Заработная плата 
с учетом 
районного 
коэффициента и 
надбавки (руб.) 
1. монтажник 20000 113,6 24887,16 3733,07 48654,39 
2. проектировщик 15000 85,2 9090,4 1363,56 17771,73 
3. ИТОГО  284 33977 5096 66426 
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5.2.2 Расчет единого социального налога 
 
При ставке 30% от общей суммы заработной платы, ЕСН высчитывается 
по формуле: 
ЕСН =
ЗПобщ ∗ 30
100
                                                    (5.7) 
ЕСН =
66426 ∗ 30
100
= 19837 руб 
 
5.2.3 Расчет накладных расходов 
 
В статью включены затраты, связанные с обслуживанием и 
организацией производства. В данном случае – это расходы на электроэнергию, 
потребляемую компьютером за время разработки программы и 
амортизационные отчисления. 
 
Таблица 14 – Затраты на электроэнергию 
Вид 
оборудования 
Мощно
сть, кВт 
Стоимо
сть, 1 кВт/час 
Время 
работы, Тож час 
Сумма 
затрат, руб. 
ПК 0,4 2,45 292 286,16 
Итого - - - 286,16 
 
В таблице 5.6 выполнены расчеты по затрате ресурсов на 
электроэнергию по формуле: 
Сумма =  (М ∙  С) ∙  Т                                    (5.8) 
где  М – Мощность, кВт 
С – Стоимость , 1 кВт/час 
Т – Время работы оборудования, Тож час 
В таблице 5.7 рассчитана сумма амортизационных отчислений за период 
проектирования и монтажа в днях. 
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Таблица 15 – Амортизационные отчисления 
Вид 
оборудования 
Первонача
льная стоимость, 
руб. 
Норма 
амортизации 
% 
Сумма 
амортизационных 
отчислений, руб. 
ПК 31000 20 5580 
Светильник LLC 
LT-T8-1500-20-5000К-С 
LED 
126000 17,5 22050 
Кабель ВВГ 3*1,5 
(м) 
10000 10 1000 
Автоматический 
выключатель 
375 10 37,5 
Итого - - 28667,5 
 
Сумма амортизационных отчислений за период работы, определяются 
по следующим формулам: 
АГ =
СП ∗ На
100
                                                           (5.9) 
  Амес =
АГ
12
                                                                (5.10) 
где  Сп – первоначальная стоимость оборудования, руб.; 
На – годовая норма амортизации, % [30]; 
Прочие накладные расходы (ПНР) – 50% от всей заработной 
платы+ЕСН: 
ПНР =
(66426 + 19837) ∗ 50
100
= 43131,5 руб 
Сумма накладных расходов (СНР) = затраты на электроэнергию + 
амортизационные отчисления + прочие накладные расходы. 
СНР = 286,16 + 11980+ 43131,5 = 55397,66 рублей. 
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5.2.4 Расчет затрат на наружное освещение 
 
Расчет калькуляции затрат наглядно представлен в таблице 5.8 и на 
рисунке 5,1 «Калькуляция затрат на наружное освещение здания». 
 
Таблица 16 - Калькуляция затрат на наружное освещение 
Статья затрат 
Единицы 
измерения 
Сумма 
затрат, руб. 
Материальные затраты руб. 136375 
Общая сумма з/п с учетом 
районного коэффициента и северной 
надбавки 
руб. 66426 
Отчисления на социальные 
нужды (ЕСН) 
% 19837 
Накладные расходы, в т.ч. 
амортизация 
руб. 55400 
Итого: - 175300 
 
На рисунке 28 представлена диаграмма затрат на наружное освещение. 
 
 
Рисунок 28 – Затраты на наружное освещение 
49% 
24% 
7% 
20% 
Название диаграммы 
Материальные затраты 
Общая сумма з/п с 
учетом районного 
коэффициента и 
северной надбавки 
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5.2.5 Оценка качества и конкурентоспособности наружного 
освещения со светодиодными источниками света 
 
После определения цены наружного освещения со светодиодными 
источниками света необходимо оценить эффективность данного проекта. 
Преимущества светодиодного оборудования на современном этапе развития 
освещения общеизвестны: 
 высокая производительность; 
 хорошее качество светопередачи; 
 долгий срок службы; 
 низкое энергопотребление; 
 низкая стоимость обслуживания; 
 высокая надежность, виброустойчивость,  пыле- и 
влагозащищенность; 
В первую очередь необходимость использовать световое оборудование 
на улице, где светильники и прожекторы подвержены всем возможным 
негативным влияниям окружающей среды, а иногда это – сорокаградусный 
мороз с метелью или палящее солнце с песчаными бурями. 
Наряду с эстетическими требованиями, предъявляемыми к светильникам 
и прожекторам для наружного освещения, основные их качества – 
функциональность и производительность. Наилучший баланс яркости и 
потребляемой мощности обеспечивают именно светодиодное оборудование. 
Так, например, светодиодный прожектор потребляемой мощностью 50 Вт 
создает световой поток той же яркости, что и обычная 150 ваттная лампочка. 
Светодиодные светильники и прожекторы позволяют подобрать необходимый 
конкретному типу фасада тон освещения за счет амплитудных значений 
цветовой температуры (от 2700 К – теплый свет, до 6500 К – холодный дневной 
свет). 
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            Глава 6. Социальная ответственность 
 
Введение 
 
В условиях научно-технического прогресса, быстро растущего 
производства, внедрения новых техники и технологий, роста роли человека на 
производстве и социальной значимости безопасных и здоровых условий труда, 
проблема безопасности жизнедеятельности приобретает особую актуальность. 
Производственное освещение — неотъемлемый элемент условий трудовой 
деятельности человека. Производительность труда и качество выпускаемой 
продукции находятся в прямой зависимости от освещения. 
Основной задачей производственного освещения является поддержание 
на рабочем месте освещенности, соответствующей характеру зрительной 
работы. Увеличение освещенности рабочей поверхности улучшает видимость 
рабочих объектов за счет повышения их яркости, увеличивает скорость 
различения деталей, что сказывается на росте производительности труда.  
В данном разделе будут рассматриваться характеристики 
производственных и экологических опасностей, разработка системы 
обеспечения экологической и производственной безопасности, 
организационно-экономическое обеспечение системы безопасности 
жизнедеятельности при разработке дизайн-проекта светового решения жилого 
массива г. Томска.  
Целью раздела является идентификация возможных поражающих и 
вредных и опасных факторов в помещении компьютерного класса. Основные и 
вспомогательные работы, с использованием ПЭВМ производятся в помещении 
компьютерного класса (кафедра ЛиСТ, учебный корпус 16В, 248 ауд.). В 
аудитории имеется 12 персональных компьютеров. Выполнение данной 
выпускной квалификационной работы осуществлялось с помощью прикладного 
программного обеспечения.  
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6.1 Производственная безопасность 
Вредным фактором считается фактор, воздействие которого может 
привести к заболеванию, нарушению здоровья потомства, а также может 
вызывать временное или стойкое ухудшение самочувствия. Опасным фактором 
называется такой фактор, который может привести к травме или гибели 
человека при однократном кратковременном воздействии. 
Анализ вредных и опасных факторов, которые возникают при 
эксплуатации объекта исследования приведены в таблице 1. 
 
Таблица 17 - Вредные и опасные факторы при эксплуатации объекта 
исследования 
Наименование  
видов работ и 
параметров 
производственног
о процесса 
Ф а к т о р ы 
(ГОСТ 12.0.003-74) 
 
Нормативные документы 
 
 
Опасные 
 
Вредные 
Обработка 
информации на 
персональном 
компьютере   
(построения 3D 
модели и выбор 
светильников в 
специальных 
программах, 
обработка базы 
данных, набор 
текста и т.д.) 
1. Электри
ческий ток 
 
 
 
1.Пульсация 
освещенности 
 
 
2.Недостаточная 
освещенность 
рабочей зоны 
ГОСТ 12.1.038–82 [45] 
ГОСТ 12.1.045–84 [46] 
ГОСТ 12.4.011–89 [47] 
ГОСТ Р 12.1.019-2009 [58] 
СП 52.13330.2011.[52] 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278–03. 
[48] 
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6.1.1 Анализ вредных факторов, которые возникают при 
эксплуатации объекта исследования  
 
Недостаточное освещение рабочей зоны  
 
Производственное освещение – неотъемлемый элемент условий тру-
довой деятельности человека. При правильно организованном освещении ра-
бочего места обеспечивается сохранность зрения человека и нормальное со-
стояние его нервной системы, а также безопасность в процессе производства. 
Различают следующие виды производственного освещения: естественное, 
искусственное и совмещенное. 
Естественное освещение осуществляется за счет прямого и отраженного 
света солнца. Различают боковое естественное освещение – через световые 
проемы (окна) в наружных стенах и верхнее естественное освещение, при 
котором световой поток поступает через световые проемы, расположенные в 
верхней части здания (крыше). Если используется оба вида освещения, то оно 
называется комбинированным. 
Для характеристики естественного освещения используется коэффи-
циент естественной освещенности (КЕО): 
 
                                  КЕО=Е/Е0 ∙100%,                                                 (5.1) 
где Е – освещенность на рабочем месте, лк; 
Е0 – освещенность на улице (при среднем состоянии облачности), лк. 
Искусственное освещение осуществляется электрическими лампами или 
прожекторами. Оно может быть общим, местным или комбинированным. 
Общее предназначено для освещения всего производственного помещения. 
Местное при необходимости дополняет общее и концентрирует дополни-
тельный световой поток на рабочих местах. Если в светлое время суток уро-
вень естественного освещения не соответствует нормам, то его дополняют 
искусственным. Такой вид освещения называют совмещенным [48]. 
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В компьютерном классе, где находится рабочее место, совмещенное 
освещение. Естественное освещение осуществляется через боковые окна, 
ориентированные на восток. Общее искусственное освещение обеспечивается 
15 светильниками, встроенными в потолок, расположенными в 5 рядов 
перпендикулярно стене с оконными проемами и параллельно рядам столов с 
ПЭВМ, что позволяет достичь равномерного освещения. Также согласно 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 освещенность поверхности экрана не должен быть 
более 300 лк, яркость светящихся поверхностей (окно, светильник и др.), 
находящихся в поле зрения, должна быть не более 200кд/м2, яркость бликов на 
экране ПЭВМ не должна превышать 40кд/м2 и яркость потолка не должна 
превышать 200кд/м2, при этом соотношение яркости между рабочими по-
верхностями не должно превышать 3:1 – 5:1, а между рабочими поверхностями 
и поверхностями стен и оборудования 10:1.  
При создании хорошей видимости и выразительности объекта, 
недопустимо создание АО раздражающего и слепящего действия на пешеходов 
и водителей автотранспорта. В связи с этим, согласно таблице 2 [52], 
нормируется яркость фасадов зданий и сооружений, а так же элементов 
ландшафтной архитектуры в зависимости от условий их зрительного 
восприятия в городской среде.  
В объекте исследования для снижения потребляемой электрической 
мощности и равномерного наружного освещения предлагается заменить 
используемые натриевые светильники на светодиодные светильники 
LIGHTING TECHNOLOGIES  ATHINA LED. Светодиодные технологии 
освещения благодаря эффективному расходу электроэнергии и простоте 
конструкции нашли широкое применение. 
Технические преимущества светодиодных светильников:  
– высокий КПД; 
– высокая механическая прочность (устойчивы к вибрации, ударам и 
другим механическим воздействиям); 
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– безопасность использования (высокая электрическая и пожарная 
безопасность); 
– нечувствительность к низким температурам, безотказная работа при 
температуре окружающей среды от - 60 до +40 ºС; 
– возможность получать различные спектральные характеристики без 
применения светофильтров; 
– длительный срок службы; 
– отсутствие ядовитых составляющих, что исключает отравление при 
переработке и при эксплуатации 
– высокая экономичность за счет малого тока потребления; 
– высокая механическая прочность не требуют обслуживания во время 
всего срока эксплуатации. 
Высокий световой поток обеспечивает нормативные показатели 
освещения в соответствии со СНиП 23-05-95 [42] 
 
Таблица 18  – Нормы наружного освещения городских объектов 
Категори
я 
городског
о 
пространс
тва 
Место 
расположения 
объекта 
освещения 
Освещаемый 
объект 
Заливающе
е освещение, 
средняя 
яркость 
фасада Lф, 
кд/м2 
Заливающее и 
акцентирующее 
освещение, 
средняя яркость 
акцентируемого 
светом элемента 
Lэ, кд/м
2
 
Локальное 
освещение, 
средняя 
яркость L, 
кд/м2 
1 2 3 4 5 6 
А 
 
 
 
 
 
 
 
 
Парки, сады, 
бульвары, 
скверы и 
пешеходные 
улицы 
общегородско
го значения 
Достопримечательн
ые здания, 
сооружения, 
памятники и 
монументы, 
уникальные 
элементы ландшафта 
5 15 5 
 
 
Б 
 
 
 
Парки, сады, 
скверы, 
бульвары и 
пешеходные 
улицы 
окружного и 
районного  
То же и 
характерные 
элементы ландшафта 
3 10 3 
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                                                                         Продолжение таблицы 18 
В 
Улицы и 
площади, 
пешеходные 
дороги 
местного 
значения 
Памятники и 
монументы, 
достопримечательны
е здания и 
сооружения 
5 10 3 
В 
Сады, 
скверы, 
бульвары 
местного 
значения 
То же и 
характерные 
элементы ландшафта 
3 8 3 
 
Недостаточность освещения приводит к напряжению зрения, ослабляет 
внимание, приводит к наступлению преждевременной утомленности. 
Чрезмерно яркое освещение вызывает ослепление, раздражение и резь в гла-
зах. Неправильное направление света на рабочем месте может создавать резкие 
тени, блики, дезориентировать работающего. Все эти причины могут привести 
к несчастному случаю или профзаболеваниям, поэтому столь важен 
правильный расчет освещенности. 
Недостаточной освещенности при эксплуатации объекта 
исследования, следует применять дополнительное местное освещение 
(фонари, переносные электрические светильники); 
При осмотре и ремонте средств электрооборудования в местах с 
недостаточной освещенностью должны применяться переносные светильники 
только заводского изготовления. У ручного переносного светильника должны 
быть металлическая сетка, крючок для подвески и шланговый провод с вилкой 
[52]. 
 
 
 
             
П р и м е ч а н и я  
1 Яркость доминантных объектов, обозреваемых с расстояния более 300 м, 
допускается увеличить до 50 %. 
2 При расположении объекта освещения в окружении неосвещенного пространства 
норму яркости, приведенную в настоящей таблице, допускается уменьшать до 50 %. 
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Пульсация освещенности  
 
У большинства людей, которые подолгу находятся в помещениях с 
пульсирующим искусственным освещением или работают за мерцающим 
монитором, отмечают у себя следующие симптомы: 
1. боли в глазах; 
2. усталость глаз; 
3. повышенный уровень утомления; 
4. сухость, "песок" и боли в глазах; 
5. покраснение и слезливость глаз; 
6. потеря концентрации и понижение внимания; 
7. общее снижение работоспособности 
Данный показатель рассматривается в СНиП 23-05-95* [42]. 
Максимально допустимое значение коэффициента пульсаций для общего 
освещения составляет 10%. Коэффициент пульсаций освещенности, 
создаваемой ОС со светодиодами, обусловлен качеством используемых 
драйверов. Светильник LIGHTING TECHNOLOGIES  ATHINA LED 
используемый в проекте обеспечивает низкий уровень коэффициента 
пульсаций. 
 
6.1.2 Анализ опасных факторов, которые возникают при 
эксплуатации объекта исследования  
Электрический ток 
 
Наиболее часто несчастные случаи, вызванные поражением 
электрическим током, происходят среди электриков и электромонтеров. 
Электротравмы чаще всего связаны с неправильным устройством 
электротехнических установок, отсутствием заземления, применением голых 
проводов и т. д. Исходы поражений электрическим током зависят от многих 
условий: характера электрического тока, состояния организма в момент 
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электротравмы, а также обстановки, при которой произошло поражение. 
Переменный ток значительно более опасен, чем постоянный электрический 
ток такого же напряжения. Источники освещения и в том числе светидиодные 
светильники работают в переменном токе. 
Исход электротравмы в значительной мере зависит от силы тока, пути, 
по которому ток проходит через тело, и от длительности воздействия. 
Важнейшее значение для исхода электротравмы имеет психическое состояние 
и общая реактивность организма в момент воздействия электрического тока. 
При силе переменного тока до 0,015 А опасности для человека нет, но уже при 
силе более 0,015 А возможны тяжёлые последствия. За величину 
отпускающей силы тока принята величина 0,01 А, токи силой 0,09-0,1 А и 
выше являются смертельными. ГОСТ 12.1.038.-82 [45] устанавливает  
предельно допустимые значения напряжений  прикосновения и токов, 
протекающих через тело человека, предназначенные для проектирования 
способов и средств защиты людей, при взаимодействии их с 
электроустановками производственного и бытового назначения переменного 
тока частотой 50 Гц. 
Напряжения прикосновения и токи, протекающие через тело человека 
при  нормальном (неаварийном) режиме электроустановки, не должны 
превышать значений, указанных в таблице 3. 
 
Таблица 19 – Предельно допустимые уровни напряжения и тока (ГОСТ 
12.1.038-82) [45]  
Ряд 
тока 
Нормируема
я величина 
Предельно допустимые уровни, не более, при продолжительности 
воздействия тока, с 
0,01-
0,08 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
Св. 
1,0 
Переме
нный 
50 Гц 
Напряжение, 
В 
Ток, мА 
550 
650 
340 
400 
160 
190 
135 
160 
120 
140 
105 
125 
95 
105 
85 
90 
75 
75 
70 
65 
60 
50 
20 
6 
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При эксплуатации объекта исследования для защиты от действия 
электрического тока следует применять электрозащитные средства: 
диэлектрические перчатки, галоши, коврики, подставки, накладки, колпаки, 
переносные заземляющие устройства, указатели напряжения, слесарно-
монтажный инструмент с изолирующими рукоятками, плакаты и знаки 
безопасности [47].  
При обслуживании осветительных установок не допускается: 
- включать в работу механизмы без защитных ограждающих устройств, 
при неисправных ограждениях; 
- снимать или восстанавливать во время работы вращающихся 
механизмов защитные ограждения с муфт и валов; 
- открывать дверки распределительных шкафов, щитов и сборок, 
производить очистку светильников и замену перегоревших ламп освещения, 
прикасаться к оголенным или неизолированным проводам; 
- останавливать вручную вращающиеся или движущиеся механизмы; 
- эксплуатировать неисправное оборудование, а также оборудование с 
неисправными или отключенными устройствами аварийного отключения 
блокировок, защит и сигнализации [58]. 
 
6.2 Экологическая безопасность 
 
В компьютерном зале, где выполнялась дипломная работа, для 
освещения помещения используются люминесцентные лампы. У всех 
люминесцентных ламп содержится от 1 до 70 мг ртути. Ртуть относится к 1 – 
классу токсичных отходов и является чрезвычайно опасным по СП 
52.13330.2011 [52]. В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к атмосферному воздуху» предельно допустимая концентрация 
ртути (ПДК) в атмосферном воздухе— 0,0003 мг/м3. По оценке специалистов, 
только 30% люминесцентных ламп собирают по правилам, остальные 70% 
выбрасываются в обычный мусорный контейнер. Требуются определенные 
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условия для хранения, эксплуатации и утилизации люминесцентных ламп. 
Ртуть даже в небольшом количестве представляет большую опасность 
обществу. Поэтому люминесцентную лампу при выходе из строя запрещается 
выбрасывать в мусорное ведро вместе с бытовыми отходами. Таких ламп 
необходимо хранить и эксплуатировать не допуская механических 
повреждений, а после использования отнести в свой районный ДЕЗ или РЭУ, 
где установлены специальные контейнеры. 
 
6.3 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
 
Понятие «чрезвычайная ситуация» было сформулировано в 
Федеральном законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 г. № 68-
ФЗ. 
В законе определено, что чрезвычайная ситуация – это обстановка на 
определённой территории, сложившаяся в результате аварии, опасного 
природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые 
могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери 
и нарушение условий жизнедеятельности людей. 
Таким образом, чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка, которая 
оказывает отрицательное влияние на жизнедеятельность человека и приводит к 
жертвам среди людей.  
ЧС делятся по следующим признакам: природного характера, 
техногенного характера, биолого-социального характера, экологического 
характера. 
Чрезвычайные ситуации природного характера: 
1. геофизические опасные явления – землетрясения, вулканы и т.д. 
2. геологические опасные явления – пыльные бури, оползни, сели, 
обвалы и т.д. 
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3. метеорологические опасные явления – бури, ураганы, смерчи, 
ливни, снежные заносы, заморозки и т.д. 
4. гидрологические опасные явления – наводнения, паводки, 
половодья и т.д. 
5. морские гидрологические опасные явления – штормы, тайфуны, 
цунами и т.д. 
6. гидрогеологические опасные явления – опасно высокие уровни 
грунтовых вод и т.д. 
7. природные пожары – лесные, торфяные, степные, хлебные и т.д. 
Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера: 
1. эпидемии – массовое распространение инфекционных заболеваний 
людей. 
2. эпизоотии – массовое распространение инфекционных заболеваний 
сельскохозяйственных животных. 
3. эпифитотии – массовое распространение инфекционных 
заболеваний и вредителей сельскохозяйственных растений. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера: 
1. транспортные аварии – аварии на автомобильном, 
железнодорожном, авиационном, морском, и других видах транспорта. 
2. пожары и взрывы – в зданиях, на коммуникациях и 
технологическом оборудовании. 
3. аварии с выбросом химически опасных веществ, при их 
производстве, переработке, транспортировке. 
4. аварии с выбросом радиоактивных веществ – аварии на АЭС, 
аварии с боеприпасами, аварии при транспортировке и хранении 
радиоактивных веществ. 
5. аварии с выбросом биологических веществ – аварии на 
предприятиях использующих БОВ, а также при их транспортировке. 
6. внезапное обрушение зданий – обрушение зданий, коммуникаций, 
производственных сооружений. 
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7. аварии на электроэнеогетических системах – аварии на 
электростанциях и транспортных электроконтактных сетях. 
8. аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения – аварии на 
канализационных, тепловых сетях, электрических сетях и водоснабжения. 
9. аварии на очистных сооружениях сточных вод и промышленных 
отходов. 
10. гидродинамические аварии – прорыв платин дамб, шлюзов. 
Чрезвычайные ситуации экологического характера – чрезвычайные 
ситуации вызванные изменением состояния суши, атмосферы, гидросферы, 
биосферы в результате деятельности человека. 
К пожарам при монтаже и неисправности светильников чаще всего 
приводят всевозможные короткие замыкания, возникающие как при 
соприкосновении между собой разных проводов, так и при соприкосновении 
фазного провода с землей.  
Короткие замыкания во внутренних проводках происходят вследствие 
порчи изоляции. Короткие замыкания во внутренних проводках могут 
происходить не только при непосредственном соприкосновении проводов, 
изоляция которых потеряла свои свойства. Они могут возникнуть и в 
результате прохождения тока между проводами, не соприкасающимися друг с 
другом, но электрически соединенными между собой вследствие 
соприкосновения их с металлическими предметами, например, с 
водопроводными трубами. Короткие замыкания между проводами могут 
происходить также вследствие влажности окружающей среды, в частности, из-
за сырости стен. 
В том числе определенную пожарную опасность представляют 
всевозможные неплотные контакты, например, в местах присоединения 
проводов к приборам или при сращивании их между собой. Неплотные 
контакты окисляются и создают большое сопротивление. Они чрезмерно 
нагреваются и нередко вызывают воспламенение изоляции проводов. 
99 
 
Неплотные соединения могут приводить еще и к искрению, что также является 
возможной причиной возникновения пожаров [49]. 
В рабочем помещении имеется электропроводка напряжением 220 
вольт, предназначенная для питания электроприборов и освещения. При не-
правильной эксплуатации оборудования и коротком замыкании электрической 
цепи может произойти возгорание, которое грозит уничтожением техники, 
документов и другого имеющегося оборудования. 
Данное помещение относится к категории В1-В4. К характеристике 
веществ и материалов, находящихся в помещении относятся: Горючие и 
трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна): фибролит, 
древесина, пропитанная антипиренами, линолеум и т.д. [53]. 
 
Организационные мероприятия: 
1. Противопожарный инструктаж обслуживающего персонала; 
2. Обучение персонала правилам техники безопасности; 
3. Издание инструкций, плакатов, планов эвакуации. 
Эксплуатационные мероприятия: 
1. Соблюдение эксплуатационных норм оборудования; 
2. Обеспечение свободного подхода к оборудованию; 
3. Содержание в исправном состоянии изоляции токоведущих про-
водников. 
К техническим мероприятиям относится соблюдение противопожар-
ных требований при устройстве электропроводок, оборудования, систем 
отопления, вентиляции и освещения. В коридоре имеется порошковый огне-
тушитель типа ОП-5, перекидной рубильник, на двери приведен план 
эвакуации в случае пожара и на досягаемом расстоянии находится пожарный 
щит [54]. 
Если возгорание произошло в электроустановке, для его устранения 
должны использоваться огнетушители углекислотные типа ОУ-2, или по-
рошковые типа ОП-5. Кроме устранения самого очага пожара нужно, свое-
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временно, организовать эвакуацию людей в соответствии с планом эвакуации 
при пожаре, как показано на рисунке 29. [53]. 
 
 
Рисунок 29 – План эвакуации при пожаре из компьютерной 
аудитории 248 16В корпуса 
 
6.4 Правовые и организационные вопросы обеспечения 
безопасности 
 
Правила установки и монтажа для обеспечения безопасности 
эксплуатации ОУ 
 
Монтаж и подключение светильника должен производить специалист в 
области проведения электротехнических работ. Светодиодные светильники 
рассчитаны на работу в сети переменного тока с напряжением 220 В, 
номинальной частотой 50 Гц. 
Светодиодный светильник легко устанавливается на любую ровную 
поверхность. Монтаж производится в различных положениях – горизонтальном 
и вертикальном, предусмотренных конструкцией корпуса. Его можно 
устанавливать на потолок, на стены и на опоры, монтажная поверхность 
должна быть ровной. 
Правила установки и монтажа ОУ СНиП 3.05.06-85 [51] 
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Если светодиодный светильник вышел из строя, его нельзя 
ремонтировать и пытаться восстанавливать. Нельзя разбирать во избежание 
несчастных случаев  
1. Запрещена эксплуатация светильника без заземления. Заземление 
выполняется по ГОСТ 12.1.030-81 [47]. 
2. Светильники должны быть переданы заказчиком в монтаж в 
исправном состоянии и проверенными на световой эффект. 
3. Крепление светильника к опорной поверхности (конструкции) должно 
быть разборным. 
4. Светильники, применяемые в установках, подверженных вибрации и 
сотрясениям, должны быть установлены с применением амортизирующих 
устройств. 
5. Крюки и шпильки для подвеса светильников в жилых зданиях должны 
иметь устройства, изолирующие их от светильника. 
6. Присоединение светильников к групповой сети должно быть 
выполнено с помощью клеммных колодок, обеспечивающих присоединение 
как медных, так и алюминиевых (алюмомедных) проводов сечением до 4 мм2. 
7. В зданиях одиночные патроны должны быть присоединены к 
проводам групповой сети с помощью клеммных колодок. 
8. Концы проводов, присоединяемых к светильникам, счётчикам, 
автоматам, щиткам и электроустановочным аппаратам, должны иметь запас по 
длине, достаточный для повторного подсоединения в случае их обрыва. 
9. При подсоединении автоматов и предохранителей ввертного типа 
защитный (нулевой) провод должен быть присоединён к винтовой гильзе 
основания. 
10. Вводы проводов и кабелей в светильники и электроустановочные 
аппараты при наружной их установке должны быть уплотнены для защиты от 
проникновения пыли и влаги. 
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Заключение 
 
Концепция формирования искусственной световой среды города 
складывается не только из обеспечения необходимой освещенности на 
автомобильных дорогах и индивидуального «штучного» архитектурного 
освещения зданий. Необходим комплексный подход к проектированию 
вечернего городского светового пространства с целью создания зрительной 
выразительности. Использование понятий «световой генплан», «световой 
ансамбль» позволяет учесть весь спектр задач стоящих перед 
проектировщиком. Правильное решение светового оформления города 
заключается не только в рациональном устройстве отдельных осветительных 
установок, но, самое главное, в удачной координации их между собой, а это 
предопределяет необходимость комплексного решения светового оформления 
города. Основная задача светового оформления города в целом – правильно 
распределить световые и цветовые акценты, выделив светом важнейшие 
исторические и высокохудожественные сооружения, создать живописную игру 
света и тени на фонтанах, деревьях, украшающих города, выделить торговые 
центры и отдельные магазины, зрелищные предприятия. Частные задачи 
заключаются в рациональном и современном решении каждой из 
осветительных установок в системе светового оформления города. 
В настоящей работе представлены варианты проектного решения по 
модернизации осветительных установок текущего жилого массива. Выбран 
оптимальный вариант, для которого рассчитана и представлена 
принципиальная схема. Любой из предложенных вариантов может быть 
рассмотрен, как конечный при условии доработки схем подключения.  
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3.1 Lighting of open spaces 
 
 
 
The first networks of electric lighting came to grips with the systems of gas 
lighting, steel network with arc lamps P. N. Yablochkov ("La lumiere russe" — 
"Russian light"). Making a splash in 1876 at an exhibition in London, they received 
the possibility of introducing in different cities in dozens of major projects, but was 
unable to reach the level of mass use due to the fact that the short lifetime of the 
lamps has led to higher operational costs. But the network of electric lighting with 
incandescent lamps showed its advantage in operation, and this became apparent 
even before the appearance of long-lived tungsten filaments and to generate effective 
three-phase power supply networks. Since that time, the successes and failures of 
each innovative technology of the integral is determined solely by economic criteria, 
as happened, for example, in a conflict concerning a breakthrough in the efficiency of 
power supply, which is called the "war of currents" [5]. 
In the last decade of the XIX century the research of artificial electric lighting 
started Russian experimental physicist Vasily Vladimirovich Petrov. He first received 
and began to study the glow of an electric arc between two carbon electrodes, Sabitov 
from them he created a unique electric battery (called the voltaic pile) voltage of 
about  2  kV  [6].  Subsequently,  an  outstanding  British  physicist  Humphrey Davy 
named this type of electrical discharge volt arc. 
However, since the main source of electricity for many decades were bulky 
the primary and secondary chemical sources of direct current electric batteries and 
accumulators, the experiments with electric light almost never went beyond the walls 
of laboratories. 
Only an Electromechanical current generator opened the way for widespread 
use of electricity. 
For a long time failed to create a practical and long lasting lamp arc discharge 
because of the need to maintain the exact distance (3-5 mm) between the burning 
carbon electrodes, which required manual or automatic adjustment (light Siemens and 
Halske, Kertinge, Schuckert, Andusa, etc.).
110 
 
To  solve  the  problem  of  maintaining  a  constant  distance  between  the 
electrodes of an arc lamp without using complicated and unreliable regulators, 
managed P. N. Yablochkov. In the mid 1870-ies he created the world's first system of 
electric lighting, solving several problems and recommending a range of innovations, 
among which the following should be noted: 
- the actual arc lamp, consisting of two parallel carbon electrodes with kaolin 
insulator, bounding the combustion zone [7]; 
system AC voltage is accepted at the time, DC voltage, providing the same 
erosion of both electrodes [8]; 
generators of alternating voltage of high efficiency; 
 
- ensuring the supply of a large number of lamps from a single voltage source 
(a so-called solution to the problem of fragmentation of light), since arc lamps are not 
allowed under the simple parallel connection to a single generator; 
- create a prototype of the transformer as one of the elements of the first 
variant of the scheme of "splitting the light"; 
- providing automatic ignition of the arc lamps without forced circuit and 
heating of the electrodes (due to the combustion of special jumpers); 
- ensuring automatic re-ignition of arc lamps after quenching by adding in the 
carbon electrodes of special additives for the formation of this spetspriemniki after 
extinguishing the lamp; 
- increasing the lamp's efficiency by adding to the carbon electrodes of metal 
salts (fluorides of magnesium, strontium, barium, calcium), as well as obtaining by 
using additives of various color effects. In addition, it is considered adopted. 
At the end of the nineteenth century, revealed a great need for bright and 
reliable  light  sources  with  a  long  service  life,  not  needing  any  significant 
maintenance.
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Figure 2 - maintenance of one of the lighting masts Austin 
 
 
 
The first system of electric lighting, crowding domination-lished at that time 
gas lighting was the system with bulbs of Thomas Edison, a pilot project where he 
was able to introduce in new York in 1882. The hallmarks of the Edison project were: 
- the use of evacuated incandescent lamps with carbon filaments (charred 
bamboo); 
- patented bipolar network DC voltage; 
 
- the use of a number of patented component parts, including you-locately, 
screw lamp bases and lamp sockets, fuses, energy meters, etc.; 
- improving the efficiency of the generators constant voltage. 
 
The most  important systemic innovation  for electric lighting  in  the early 
twentieth century was the transition to three-phase power supply network, the main 
contribution to which is owned by M. O. Dolivo-Dobrovol'skii [5]. The technology of 
three-phase networks allowed using the conversion transformer, transmit electricity 
over long distances with low losses, to abandon the low-yield and inefficient thermal 
power plants to improve the environment and reduce the cost of electricity production 
large hydro, thermal, and later in nuclear power plants. 
Thus, already in 20-ies of the last century's lighting system was radically 
different from the systems  adopted by T. Edison. To replace coal threads  came 
tungsten, a DC voltage was replaced by variable generation in large power plants, has
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undergone substantial modernization of all components of the lighting systems, 
including electricity meters. Up to the present time survived and remained the most 
common single elements adanowsky networking — lamp sockets (Edison Screw — 
ES). In networks with a voltage of 220 V used lamp bases E14 and E27 (27 mm and 
014), network, 110V — E12 and E26 (012 and 26 mm), in networks of external 
illumination used socket E40 (040 mm). 
In street lighting a number of countries quite widely used fluorescent lamps. 
In our country, they have not moved beyond small pilot projects, because at low 
temperatures it is impossible to ensure their reliable ignition and high energy 
efficiency. In addition, due to the large area of the body glow and rarely located the 
supports they found no use for homogeneous illumination of the streets. In the 
language of lighting this means that the obtaining of the curve of luminous intensity 
(CIL) of the type W (wide) was quite difficult. In this regard, it would be possible for 
them not to stop, if not two circumstances. The first is the effect of luminescence in 
the future, has been widely used in more efficient mercury high-pressure lamps and 
in LEDs. Second—with fluorescent lamps in the early 1980-ies started the wide 
distribution of semiconductor electronics (electronic ballasts — electronic ballasts). 
The use of electronic ballasts can be considered the first successful example of the 
use of electronics in lighting, which was a harbinger of the era of semiconductor 
lighting. 
Electronic ballasts, or electronic ballasts, were replaced in Lumi-nascentric 
lamps electromagnetic ballasts (EB), which contained the ballast choke, starter 
(ensures  preheating  of  the  electrodes  of  the  lamp  and  ignition)  and  condenser, 
reducing noise and improving the power factor. EB provide discharge ignition and 
stabilization  of  the  current  through  the  fluorescent  lamp.  The  use  of  electronic 
ballasts improves some performance characteristics of fluorescent lamps and, despite 
the cost increase, the payback period is acceptable. Among the operational 
characteristics of fluorescent lamps with electronic ballasts have the following:
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- increased the light output of the lamp at an elevated power supply frequency 
and higher efficiency ballast compared to EB, which increases energy efficiency 
"20%; 
 
- increase lamp life by half due to the sparing mode of operation and start-up; 
 
- significant reduction in operating costs by reducing the number of 
replacement bulbs and no need replace the unreliable starters; 
- the lack of noise and ripples of brightness; 
 
- increase the power factor to "of 0.85, which is particularly important to save 
energy in large lighting systems; 
- stabilization of the luminous flux when changing the supply voltage within a 
wide range; 
- reduction of starting currents; 
 
- dimming (brightness control) with an additional energy saving; 
 
- providing shut-off when bulb failure. 
 
Modern thin (5/8 inch) T5 fluorescent lamps with high luminous efficiency 
(100 LM/W) are used only with electronic ballasts. Miniaturization of electronic 
ballasts allowed to embed them in a compact Liu also they are lamps, received the 
title of "energy-saving". 
Back to outdoor lighting, we note that in the first half of the twentieth century, 
the study of luminescence of mercury vapor under the action of electric current was 
carried out in several laboratories in the direction of increasing light output with 
increasing vapor pressure. However, only in 1948 was able to produce a working 
design of a mercury lamp high pressure (LVD) with small quartz burner that can 
withstand high temperature the excited mercury plasma. RLWD and later developed 
high-pressure lamps (HPL) as well as fluorescent lamps required the use of ballasts 
(at first it was DL, and then a more efficient electronic ballasts) because of the need 
to stabilize the current. 
In the 1960-ies with the creation of resistant to high temperature phosphors 
appeared RLVD with improved range in the red-yellow region. They became known 
as RLD with improved colour rendering index ("color corrected"). The light output is
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the best RLD achieved 40 LM/W. However, since the phosphor is applied on the 
inner side of the outer bulb, the increased surface glow caused difficulties with 
creating a lamp with KSS type sh So that these lamps were not destined to 
dramatically change the situation in the outer lights of cities. But on the domestic 
Railways BLVD until recently was used quite extensively because of the need to use 
white lighting because of increased security requirements. 
Further modernization RLD steel metal halide lamps (IPF), in which energy 
efficiency was increased to "90 LM/W due to the additives in the composition of 
plasma metal halides. Improved range lights, he became closer to the continuous 
spectrum of sunlight from all common LVD. 
Currently, in some countries the manufacture of lamps with RLVD 
discontinued,  and  the  old  fixtures  transferred  to  more  sophisticated  metal  halide 
lamps (IPF) with the simultaneous replacement of EB, since the IPF required pulse 
ignition. 
The most important technological improvement of HPL is the use of energy 
efficient radiation of sodium vapor. The complexity of its application was that at high 
temperature and pressure, sodium is chemically very active. Transparent burner to 
hold the vapours of sodium managed to create aluminum oxide only in the late 1960- 
ies. From that time began widespread sodium lamps high pressure (HPS) lighting in 
open spaces, because they have the best energy efficiency among all LVD. A low 
powered HPS light efficiency can reach 100 LM/W, and powerful  — even 150 
LM/W. The longevity of the lamps up to 25 000 h. However, mostly yellow-orange 
spectrum of light HPS was initially quite far from comfortable white light. 
The application of IPF for the same ceramic burners allowed to raise their 
efficiency (up to "120 LM/W) and durability (up to "15 000 h). 
In 1986, due to the increase in pressure of sodium vapor have managed to 
create a HPS with a fixed colour, they have a color temperature of about 2700 K, a 
color rendering index of 85 CRIC, which is close to the light bulbs. However, this 
was achieved by reducing the effectiveness and longevity, but also due to the increase 
in prices.
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An important quality of high-pressure lamps is the ability to control their 
brightness (dimming). Although HPS can be demerouti not more than 50%, and 
normal IPF — only 30% no significant changes in the spectrum. A few years ago 
created a special MH for street lighting with the possibility of a 50% dimming. 
Modern lamps with LVD as well as in luminous, there is a replacement EB 
for electronic ballast with the advantages described above, including the possibility of 
saving. 
 
A separate subclass of hid lamps should be regarded as bezelek- - electrode 
lamp. The excitation of the plasma in these lamps is achieved by using different 
generators of electromagnetic fields. Since these lamps lack electrodes and improved 
sealing, the lifetime increases significantly — up to 50,000 hours or more. 
Of the first electrodeless lamp was invented induction lamps. In its present 
form they represent a toroidal fluorescent lamp with two placed on her ring pathogens 
electromagnetic fields with frequency in several hundred kilohertz. Despite the ability 
to work in a wide range of temperatures, they find limited use in street lighting 
because of the difficulty of obtaining KSS type sh. 
In the mid 1990's there was a sulfur lamp high pressure (SL), in which the 
excitation of sulfuric in a small plasma torch in an argon atmosphere is provided by a 
magnetron with a frequency of 2.4 GHz. The spectrum of radiation, these lamps are 
most similar to the spectrum of sunlight, but structurally complex because of the 
magnetron  excitation,  requirements  for  shielding  of  radiation  and  the  need  for 
rotation and cooling of the burner. 
Recently developed and electrodeless IPF, in which the excitation discharge is 
accomplished using a dielectric cavity. 
Electrodeless LVD compared to conventional LVD allow for deeper dimming 
 
(up to 3-4 times). 
 
Despite the improvement of several characteristics, contactless LVD is not yet 
widely spread because of the higher prices. 
Thus, by the end of the twentieth century gas discharge lighting has reached 
its peak and almost all of the latest innovations in this area have led to any qualitative
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change in the systems of outdoor lighting. The law of the genre there is a transition to 
the next technological stage of development. They became the stage of led lighting. 
 
 
3.2 Led lighting Technology 
 
 
 
The efficiency of LEDs is constantly increasing, including the color range of 
products. In the late 1980s, the luminous flux of a single red, yellow and green led 
has reached the value of 1 lumen (LM). Research efforts of several laboratories at this 
time were concentrated around the creation of efficient blue LEDs. 
Success in this field waiting for the Japanese researchers and Suji Nakamura, 
who unlike most scholars of the time of these two materials for making blue LEDs 
was chosen to be tavsiya less promising gallium nitride (GaN). This material had a 
significantly higher specific density of dislocations than popular at the time, zinc 
selenide (ZnSe). He managed to create a unique technology and get a film of gallium 
nitride of the n-type and p-type emitting layer of InGaN. The result Suji Nakamura 
was the appearance at the end of 1993 the first commercial sample of the blue led 
[14]. 
 
In subsequent years, the efforts of teams of researchers have been building 
efficient LEDs, which can emit over the entire optical range from ultraviolet to 
infrared. The composition of the semiconductor LEDs varies from gallium nitride 
(GaN) to zinc sulfide (PbS). 
It  would  seem  that  now  you  can  easily  get  any  color  of  illumination 
(including white) by additive color mixing, described by Isaac Newton in 1672, using 
red, blue and green led, as is done, for example, in television. However, this is 
prevented by two not been solved to date problem. The first is the efficiency of green 
LEDs is still very low (the problem of so-called green valley [15]). The second is a 
large temperature fluctuations and variation in the characteristics of radiation of high 
power  LEDs.  The  result  is  multi-component  led  lamps  widely  used  in  outdoor 
lighting is mainly to illuminate and create different effects. Manufacturers of LEDs, 
designed  for  illumination,  I  had  to  go  the  old  well-trodden  path  is  to  use
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luminescence. The first white "SuperBright" LEDs combining a blue led with a 
yellow phosphor coating, appeared in 1996. This started the modern history of led 
lighting. 
The efficiency of mass-produced white LEDs during this time increased from 
 
10 to 110 LM/W for "warm" hue that is similar to the spectrum of incandescent 
lamps (color temperature "3000 K) and up to 160 LM/W for "cold" color that is 
similar  to  the  spectrum  of  fluorescent  lamps  (color  temperature  "of  5000K). 
Luminous flux of single led has exceeded 200 LM. 
Gradually, the LEDs compete with almost all traditional light sources. 
Currently they are widely used in advertising, theater, office, home and other types of 
lighting.  The  creation  of  a  competitive  street  lamp  causes  certain  difficulties 
associated with a large capacity. So, when you build the trunk lamp with a luminous 
flux "of 20,000 lumens on the most efficient watt LEDs will need about 200 pieces. 
Thus, to minimize the degradation is necessary to ensure the mode of operation of the 
led chip at a temperature not exceeding 85 °C. This is achieved by using a fairly 
massive heatsink (1000 lumens requires at least 0.8 kg mass of the radiator). 
You should also consider that the electronics controlled the driver of the lamp 
should meet the requirements of high reliability and Dolgova-lennosti in a wide 
temperature range. It is also necessary to provide a high power factor. At present, 
such lamps are much more expensive lamps on the HPL, and despite the large energy 
cost  savings, payback  period  very long. Abroad  high  electricity tariffs  stimulate 
municipal   authorities   to   actively   implement   modern   energy-saving   lighting 
technology. There is a separate city, completely converted to led lighting. 
It would seem that in the lighting of large urban areas in our time goals are 
very clear and defined objectives. Moreover, for several centuries this question has 
found a successful solution in various embodiments consistent with the growing 
needs and progress, light sources, what was the subject of the first two parts of this 
article. Modern requirements to the artificial lighting of the urban environment based 
on the fact that the light in night city should be enough for the comfort of pedestrians 
and the safe movement of traffic on roads. All the essential characteristics of exterior
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lighting is detailed in the founding documents: the SNiP and SP Standards. From the 
point of view of control also all seems simple enough: turn on and turn off the light 
required for the course and sunrise, respectively, in our very of an automated 
electrified for a purpose and time is easily done either by an astronomical clock or 
light sensor. We can only get the most modern energy-saving lamps, upgrade 
switching  equipment  to  instruct  the  electricity  and  we  get  a  modern  intelligent 
lighting system. 
In fact, something like this was created the most perfect at the moment, 
according to some analysts, the led lighting system of Los Angeles, the sister city of 
St. Petersburg. She received the support of the Foundation of former U.S. President 
bill Clinton and the U.S. Department of energy (Department of Energy — DOE), and 
was  also  endorsed  by  the  Association  of  forty,  the  largest  world  megacities  on 
climate change (Cities Climate Leadership Group — C40). 
After four years in Los Angeles was established more than 140 thousand led 
luminaires from several manufacturers and implemented a system that controls the 
operation of lamps and energy-monitoring (Smart Metering). Now most of the city is 
illuminated with white light LEDs (as in the foreground of Fig. 3), and the cost of 
electricity was produced not by the total installed power of lamps and the time of 
their burning, and on objective indicators of counters. 
 
 
 
 
Figure 3 - Lighting Los Angeles
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Modernization touched first the neighborhoods and streets of Los Angeles, 
which  was  to highlight  relatively low-power light-silnicemi  (up  to  "10  thousand 
lumens each). Secondly, being replaced more powerful sodium lamps on major urban 
highways. In the next phase, many non-standard fixtures architectural-artistic 
illumination will also be translated c. discharge lamps of high pressure (HPL) on the 
led. 
 
Similar projects are being implemented in other major California cities — San 
Francisco and Palo Alto in anchorage, Alaska, in Quebec (Canada), Oslo (Norway) 
and a number of European cities. It is obvious that such large-scale programs need a 
full-fledged feasibility study considering all types of costs throughout the life cycle of 
the lighting system with the ability to compare with al-alternative versions of the 
systems. However, the initiators of these projects are limited, as a rule, calculation of 
payback period initial cost from energy savings over existing, mo-morally and 
physically  obsolete systems  and  not  trying  to  cover  the  problem in  its  entirety. 
Suffice it to say that possible alternatives to the systems not even offered. 
 
 ??????????????????
???. ????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
????????????
???.
?????????????????????????????
????????
??????
?????????
 ????????
?????
       ???????????????????
????????????????????? 5?
????? ??????????????? ????? ????
???????????? ?
?????????????
????????????
?????? ????????
 ??????????????2???
???. ????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
????????????
???.
?????????????????????????????
????????
??????
?????????
 ????????
?????
       ???????????????????
?????????????????????5?
????? ??????????????? ????? ????
???????????? ?
?????????????
????????????
?????2 ????????
 ??????????????3???
???. ????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
????????????
???.
?????????????????????????
????????
??????
?????????
 ????????
?????
       ???????????????????
?????????????????????5?
????? ??????????????? ????? ????
???????????? ?
?????????????
????????????
?????3 ????????
????????????????????
????????????????????????????1.1???????
????????????????????????????1.????????
????????????????????????????2.1???????
??
?1
??
??
